
 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00499/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ALC/0095/2020 de fecha 24 de enero de 2020, signado por el Director de Protección Civil en 
Coyoacán y el Alcalde de dicha Demarcación, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDPRSA/CSP/0563/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 831/0621 
                 Lic. Antonio Lemus Cabrera, Director de Protección Civil de la Alcaldía de Coyoacán. 
                 Lic. Manuel Negrete Arias, Alcalde en Coyoacán.   
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Ciudad de México a 24 de enero de 2020. 

ALC/0095/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y 
DE ENLACE LEGISLATIVO 
Calle Fernando de Alba Ixtlixochlt1185, 
Piso 3. col. Tránsito, Cuauhtémoc. 

PRESENTE: 

Asunto: Respuesta al SG/DGlyEL/PA/CDMX/00028.13/2020 

Me refiero al punto de acuerdo en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en la sesión 
celebrada el 22 de enero de 2020, recibido en esta Dirección el 30 de enero de 2020, que en 
su único numeral solicita: "... de manera respetuosa, a las personas titulares de las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México, que remitan a este Órgano Local un informe pormenorizado 
acerca de las Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) que se encuentran operando, de ser el 
caso, en mercados públicos; así como el estado en que se encuentran en cuanto a seguridad, 
censo de alumnas y alumnos y las acciones realizadas de supervisión en materia de gestión 
Integral de riesgos, a fin de prevenir contingencias como las sucedidas el pasado mes de 
diciembre de 2019, en los Mercados de San Cosme, Abelardo Rodríguez y la Merced." Sic 

Al respecto me permito informarle que, en Ja Alcaldía de Coyoacán, de acuerdo con las 
políticas federales y locales, se considera como población de atención prioritaria a los niños y 
niñas que asisten a un plantel de educación escolar básica dentro del territorio de la 
demarcación y es necesario que en cada uno de dichos planteles se instauren medidas de 
prevención, mitigación y gestión integral de riesgos, que reduzcan la vulnerabilidad ante 
acontecimientos originados por fenómenos perturbadores y ya que el Programa Interno de 
Protección Civil es un instrumento de planeación y operación, que tiene como propósito reducir 
los Riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar 
en condiciones de evitar o atender la eventualidad de alguna Emergencia o Desastre. Se han 
iniciado los trabajos en la integración de los Programas Internos de Protección Civil de 
Edificios Públicos en la Alcaldía, de los inmuebles estratégicos y de alto aforo, en los que se 
tomaran en cuenta la integración de un plan de emergencia en concordancia con el punto de 
acuerdo en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en la sesión celebrada el 24 de 
septiembre de 2019. 

Se han hecho varios recorridos para brindar asistencia en acciones preventivas y asesoría 
técnica en los 18 CENDIS de la Alcaldía, primero del día 13 al 24 de enero de 2020, 
únicamente por personal del área de la Dirección de Protección Civil de la Alcaldía y 
posteriormente en conjunto la con la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaria de 
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Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, Dirección de, iniciando el día 27 de enero y culminando el 5 de febrero. 

De igual forma, dentro de la elaboración del POA 2020, se incluyó la solicitud de recursos para 
estar en posibilidades de cumplir con esta obligación que marca la Ley que involucra la 
disminución de riesgos, programación de acciones preventivas y de respuesta en el caso de 
alguna emergencia o desastre, lo que implica: personal, recursos materiales para 
capacitación, equipamiento de brigadistas, levantamientos de señalización y análisis de 
riesgos, planos, dictámenes especializados en instalaciones de gas y eléctricas. 

Asimismo, dentro de las Sesiones del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, se ha dado énfasis en la necesidad de contar con Programa Interno de Protección Civil, 
en todos los edificios públicos a cargo de la Alcaldía, así como de todos los requerimientos 
que para su implementación se necesitan. 

Durante los días 15, 16 y 17 de enero de 2020 se realizó el curso de capacitación de 
Brigadistas de los CENDIS de la demarcación, denominado "Protección Civil, Primeros 
Auxilios Básicos para la atención de NNA, Prevención y Combate de Incendios, Prevención 
de lesiones accidentales, Evacuación y repliegue, Comunicaciones y Apoyo psicológico de 
primer contacto o apoyo socio emocional". 

La Dirección de Protección Civil, esperando contar con los recursos materiales y humanos 
mínimos necesarios, contempla la integración de Programas Internos de Protección Civil en 
CENDIS dentro del primer trimestre de 2020. 

Derivado de lo anterior se informa lo siguiente: 

CENDI "AJUSCO MOCTEZUMA" 
Ubicado en Nezahualpilli, Ajusco, Coyoacán, 04300 Ciudad de México, CDMX. Al interior del 
mercado. 

PERSONAL HOMBRES MUJERES PERSONAS CONTOTAL 
DISCAPACIDAD 

Directores 

Docentes 

O 1 0 1 

0 6 0 6 
Administrativos, cocina 

e intendencia 

Alumnos 

0 5 0 5 

45 36 1(niña) 82 
Total 	 45 48 1 94 
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Riesgo Ubicación Fotogralla 
Faltan detectores de humo Salones, bodegas 

Mantenimiento eléctrico En salones, pasillos 

Falta señalizar riesgo eléctrico Tablero de luz 

Falta anclar muebles Salones 

Mantenimiento en la cocina Quitar campana debido a que no 
sirve 

Separar residuos de basura Cocina 

Dar mantenimiento Alertamiento sísmico Salones y áreas administrativas 

fi 

Falta Señalización de rutas de 
evacuación 

En salones 

Falta Señalización Puntos de reunión, extintores, 
botiquín 

so 	meor  om 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 	 CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 
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Falta Antiderrapante Pisos de salones, patio y salones 
II 

Quitar obstrucción Pasillos =f  

, 
1. 

Señalizar tubería conforme a la norma De agua, gas, residuales y 
sistema eléctrico 

Punto de reunión muy pequeño y sin 
señalizar 

Punto de reunión ubicado en 
salida de emergencia 

Falta extintor tipo K En el área de cocina 
(recomendable) 

CENDI"AJUSCO MONSERRAT" 
Ubicado en Esquina Totonacas, Reyna Ixtlixóchitl s/n, Coyoacán, 04300 Ciudad de México, CDMX, al 
interior del Mercado de "La Bola". 

PERSONAL HOMBRES MUJERES 
PERSONAS CONTOTAL 

DISCAPACIDAD 

Directores 	 0 1 0 1 

Docentes 

Administrativos, cocina e 
intendencia 

Alumnos 

Total 

0 5 0 5 

1 4 0 5 

39 41 0 80 

40 51 0 91 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 5934 
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Riesgo Ubicación F tograffa 
Falta antiderrapante principalmente en la 
cocina 

Cocina, pasillo y salones _- 

Falta señalización de riesgo eléctrico y 
mantenimiento 

A un costado de la 
entrada del inmueble- 

Salida de emergencia obstruida con autos Sobre la calle 

Separar residuos de basura Cocina \ 

Cristal roto de una puerta Subiendo las escaleras a 
la izquierda 

Falta mantenimiento correctivo en los techos Pasillos 

Lamina suelta en el techo del patio Patio trasero 

Instalación eléctrica en mal estado, dejaron 
cables sueltos y orificios sin tapar 

Salones, pasillos 

Mantenimiento en instalaciones hidráulicas Bodega debajo de las 
escaleras  

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
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Quitar medicamentos y ungüentos en 
botiquín 

Botiquines en salones 

Señalar la tubería de instalaciones 
eléctricas de color aluminio 

Cocina 

Falta mica anti estallante Salones 

Faltan detectores de humo Bodega, pasillos y salón de 
usos múltiples 

Cristales estrellados Ventanas que dan al interior 
del mercado 

Falta extintor tipo K En el área de cocina 
(recomendable) 

CENDI "FORO ANA MARÍA HERNÁNDEZ" 

Ubicado en Av. Pacífico 181, La Concepción, Coyoacán, 04020 Ciudad de México, CDMX, al interior 
del Foro Cultural Ana María ernández. 

PERSONAL HOMBRES MUJERES 
PERSONAS CONTOTAL 

DISCAPACIDAD 

Directores 

Docentes 

Administrativos, cocina e 
intendencia 

Alumnos 

Total 

0 1 0 1 

0 8 0 8 

0 6 0 6 

35 42 0 77 

35 57 0 92 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 
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Riesgo Ubicación Fotografia 
Faltan detectores de humo Salones, bodegas 

Falta antiderrapante En cocina, salones, pasillos, 
baños y oficinas 
administrativas , 

Señalizar tubería De agua, residuales, 
instalaciones eléctricas 

Falta señalizar la tubería pluvial De color negro 
Rampa de discapacitados Debe ser de una medida de 

1.20 mts, la actual es de 90 
mts. 

Falta Señalización Botes de basura orgánica, 
inorgánica y residuos de 
grasa en la cocina, 

»~~5~  

Filtración Salón al final del lado 
izquierdo del CENDI 

Señalización de llave de paso Cocina 

li 

Fuga de agua Cocina 

Grietas Barda perimetral 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
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Falta Alertamiento manual En cada salón 

Falta colocar escalera marina Parte lateral para poder dar 
mantenimiento a tinacos y 
tanque de gas 

Falta anclar todos los muebles Salones y oficina 
administrativa 

Bodega donde se encuentra almacenados 
útiles escolares, botes de pintura, material 
diverso, genera riesgos de incendio y 

 

sanitarios. 

Al lado izquierdo del inmueble 
perteneciente al CENDI 

1111 iii 

Quitar ganchos para mochilas Pasillos 

t 

Obstrucción con muebles, sillas y objetos 
viejos 

Colindancias 

„ . ..z._ 

Falta extintor tipo K En el área de cocina 
(recomendable) 

CENDI "AQUILES SERDAN" 
Ubicado en calle 16 de septiembre n° 7, col. San francisco Culhuacán, Barrio La Magdalena, 
Coyoacán. 

PERSONAL 	HOMBRES MUJERES PERSONAS CONTOTAL 
DISCAPACIDAD 

Directores 	 0 1 0 1 

Docentes 	 0 4 0 4 

Administrativos, cocina O 
e intendencia 

7 0 7 

Alumnos 	 34 25 0 59 

Total 	 34 37 0 71 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 
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nesga Ubicación Folografia 
Caja de electricidad sin 
mantenimiento, instalación 
provisional 

Al final de la cocina a 

Falta Antiderrapante En la cocina, pasillos y salones 

Falta cambio de llave de paso de 
gas 

En la cocina 

Falta señalizar tubería eléctrica de 
color aluminio y poner protector de 
contacto 

En comedor, salones 

Falta de Detectores de humo Salones, pasillos, cocina y bodegas 

--,a, 

Falta de mantenimiento del Sistema 

funcionar 
de alertamiento sísmico sin  

En salones y pasillos 

- 

Falta mica anti estallante en 
cristales y espejos 

Salones, oficinas, bodegas 

Falta de Mantenimiento de 
instalaciones eléctricas 

En toda la instalación eléctrica del 
inmueble, debido a que está en malas 
condiciones 

,..— 

Falta de Anclar muebles Salones y oficinas 

t 
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Falta extintor tipo K En el área de cocina (recomendable) 

Cuarteadura de cisterna por raíz de 
árbol 

En el patio 

CENDI "AVANTE" 

Ubicado en Avenida Del Parque y Privada s/n, colonia Avante, Coyoacán. Al interior del mercado. 

PERSONAL HOMBRES MUJERES 
PERSONAS CONTOTAL 

DISCAPACIDAD 

Directores 

Docentes 

Administrativos, cocina e 
intendencia 

Alumnos 

Total 

0 1 0 1 

0 5 0 5 

0 4 0 4 

15 16 0 31 

15 26 0 41 

Riesgo tibicadón Fot 	rafía 
Falta de mantenimiento en las 
Instalaciones eléctricas 

En oficina administrativa y un 
salón se encuentran en mal 
estado 

Falta aplicar retardante al fuego En muebles de madera 
ubicados en salones .za:w• -- --~ 

mwriiti 

,.. 

Falta Mica anti estallante En cristales de salones y 
espejos 

Falta Detector de humo En salones, bodegas y pasillos 

_. 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
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Quitar Obstrucción de una mesa En la entrada del salón ubicado 
al final del pasillo principal 

 
N.,. 

Falta de Mantenimiento al 
alertamiento sísmico 

En todos los salones 

Falta de Mantenimiento a barra 
antipánico 

En la salida de emergencia 

Quitar candados En zona de menor riesgo 
ubicada en la salida de 
emergencia 

. 	' 

Falta mantenimiento a la Pintura En techo de salones 

Botiquín vacío Salones, cocina y oficina 

Falta Barra antipánico Puerta de salida al patio 

Falta Señalización de tubería Instalaciones eléctricas en 
salones 

., 
Falta Protectores de contado En contados de salones y 

pasillos 

No cumple con la normatividad ya 
que están tres tanques juntos con 
separación de un metro 

Azotea 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
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Fotografía locación 
En cocina, pasillos, escaleras y 
salones 

Salones, bodegas 

Rutas de evacuación, zona de 
menor riesgo, punto de reunión 

En cristales y espejos del 
inmueble 

Falta Mica anti estallante 

Falta Señalización 

Falta anclar muebles 

Falta antiderrapante 
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Falta de Mantenimiento de 
instalaciones eléctricas 

Oficina de la dirección y salón 
ubicado al final del pasillo lado 
derecho 

w-- ----, 

Falta extintor tipo K En el área de cocina 
(recomendable) 

CENDI "CANDELARIA" 

Ubicado en Avenida del Panteón s/n, colonia Candelaria, Coyoacán C.P. 04380. 

PERSONAL 	HOMBRES MUJERES PERSONAS CONTOTAL 
DISCAPACIDAD 

Directores 	 0 1 0 1 

Docentes 	 0 6 0 6 

Administrativos, cocina 	0 e intendencia 5 0 5 

Alumnos 	 63 64 0 127 

Total 	 63 76 0 139 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 	 CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 
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Faltan Detectores de humo En salones, cocina y bodegas 

tilitod 	- 
Faltan Mantenimiento de sistemas 
de alertamiento 

En todos los salones 

„ 
Falta de Botiquín portátil y 
completo 

En salones, cocina y oficina -_, 
 ̀VII 	II. 
11 	 • 

Ilti -1 

Falta Recargar y dar 
mantenimiento a extintores  

De pasillos - --542,W 

,---w- 
.-:- 

Falta mitigación de riesgo debido a 
un Árbol levantando piso y puede 
dañar el comedor 

Del patio : 	_ 	- 

Falta Barra antipánico Salidas de emergencia „:„..w =-1"4-4  
i  

Falta mitigación de riesgo por 
caída de cristales de las ventanas 

De casas colindantes 

Falta mitigación de Riesgo por 
caída de Tinacos 

De casas colindantes, no están 
fijos 

lie 
' 

E 

Riesgo por acumulación de 
material flamable (Hojas de árbol) 

En la azotea hay láminas de 
metal y en épocas de calor se  
puede iniciar un fuego 

-,..  

Allende 36, 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
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Falta de Balizamiento En escaleras 

Falta Pasamanos En escaleras de la entrada 

Falta de Tapas eléctricas En azotea y traspatio 

Riesgo por acumulamiento 
material de construcción (Bloques) 

Sacar el escombro del traspatio 

Riesgo por acumulamiento 
material (Lámparas en desuso) 

En el traspatio 

Falta extintor tipo K En el área de cocina 
(recomendable) 

CENDI "CARMEN SERDAN" 
Ubicado en Calzada de la Virgen SIN, Coapa, Carmen Serdán, 04489 Ciudad de México, CDMX 

PERSONAL 	 HOMBRES MUJERES 
PERSONAS CONTOTAL 

DISCAPACIDAD 

Directores 	 0 1 0 1 

Docentes 	 0 6 0 6 

Administrativos, cocina e 	0 intendencia 
4 0 1 

Alumnos 	 43 55 0 98 

Total 	 43 63 0 106 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 	 CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 
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Riesgo Mitades Fotografia 
Falta antiderrapante En la cocina, pasillos y 

salones 
 

re,  

Falta cambio de llave de paso de gas En la cocina .__ 

Falta de Detectores de humo Salones, pasillos, cocina y 
bodegas 

Sistema de alertamiento sísmico sin 
funcionar 

En salones 

Falta mica anti estallante en cristales y 
espejos 

Salones, oficinas, bodegas Lz. 	 _ 
ri 	t- .," 

Pisos levantados por la humedad Todos los Salones 

, 

Barda cuarteada De la bodega 

Falta de Señalizar riesgo eléctrico En salones 

Desconectar aparatos eléctricos después 
de utilizarlos 

 En oficinas 211 

Falta extintor tipo K En el área de cocina 
(recomendable) 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 

Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
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CENDI "CHURUBUSCO" 
Ubicado en calle Mártires Irlandeses y Paz Montes de Oca SIN Colonia San Mateo Churubusco 
Interior del Mercado, C.P. 04210. 

PERSONAL 	HOMBRES MUJERES PERSONAS CONTOTAL 
DISCAPACIDAD 

Directores 	 0 1 0 1 

Docentes 	 0 3 0 3 

Administrativos, cocina 	0 
e intendencia 

5 0 5 

Alumnos 	 8 8 0 16 

Total 	 8 17 0 25 

Riesgo Ubicación Fotografia 
Falta de Mica anti estallante Cristales y espejos del 

inmueble 

Falta de Señalización de tubería de 
instalación eléctrica y de agua 

En salones y oficina 

Falta de Señalizar rutas de evacuación En salones y pasillos 

Botiquín incompleto En los salones 

?VI* 

_ 
Colocar extintores y señalizarlos En pasillos, cocina 

'1 In •m; I - 

Falta de mantenimiento al Alertamiento 
sísmico sin funcionar 

Salones 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 	 CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 5934 
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Falta de Barra antipánico En puertas de salida al 
patio  

Aparatos eléctricos eléctricos Desconectar si están en 
desuso 

Señalizar punto de reunión ya que esta 
poco visible 

En la parte de atrás, por 
la salida de emergencia 

Suciedad del Mercado Churubusco, basura, 
coladeras y lavaderos sucios 

En el punto de reunión ikith, 

...r.... 

Tapar tubería de drenaje visible En salones 

Cancelar tubería de gas y boiler sin uso En el traspatio  

Riesgo de desplome (Quitar arco de 
herrería) 

En la salida del CENDI , 

-p111111r 	- 

Riesgo sanitario y de seguridad por las 
ventanas del baño del mercado dan al 
CENDI  

Traspatio 
_...:- 

Se presenta riesgo eléctrico, debido a que 
los tableros de electricidad están ubicados 
dentro de los salones donde toman clases 

Salones 

Falta extintor tipo K En el área de cocina 
(recomendable) 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 	 CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 
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CENDI "LAS NIEVES" 
Ubicado en Calle Santo Tomás esquina San Gonzalo, colonia Santa Úrsula, Coyoacán. 

PERSONAL 	HOMBRES MUJERES 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

TOTAL 

Directores 	 0 1 0 1 
Docentes 	 0 5 0 5 

Administrativos 	0 1 0 1 
Alumnos 	 36 43 0 79 
Total 	 36 50 0 86 

RIESGO UBICACI • N FOTOGRAFIA 
Confinar o quitar cables de internet. Se encuentra a la entrada 

Confinar cable eléctrico en tubería o 
canaleta con el código 
correspondiente 

Al fondo donde se 
encuentran los depósitos 
de basura 

Falta Cinta anti derrapante Entradas de aulas, baños, 
cocina y oficina de la 
Dirección 

Falta 	fijar 	muebles 	de 	material 
didáctico y de oficina 

Aulas 	del 	CENDI 
Dirección 

y _ 
____ 

Falta fijar estante Area de cocina 

id 1101 

a.  

a 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.F. 04000 
Tel. 56 5959 34 
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Pintar tubería de acuerdo con el 
código de colores  

Azotea 

Faltan Sistemas de Alertamiento 
sísmicos 

Aula de maternal y 
Preescolar 3 "B" - LA 	- 

dll 

Actualizar botiquines En las aulas del CENDI 

Fuga 	de 	gas 	en 	uno 	de 	los 
quemadores de la estufa 

Área de cocina 

Señalar y pintar la tubería de gas 
conforme al Código de Colores 

Área de cocina 

No cuenta con para rayos Azotea 
. 

Mitigación de riesgo por árbol, ya que 
la raíz está creciendo 

Se encuentra colindando 
con predio vecino 

: 
• . 

,, 
VI d 

Falta puerta de barra antipánico Salida de emergencia 

Falta extintor tipo K En el área de cocina 
(recomendable) 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 	 CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 
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CENDI "LOS REYES" 

Ubicado en Plazuela de los Reyes, colonia Los Reyes Coyoacán, Coyoacán. 

PERSONAL HOMBRES MUJERES PERSONAS CONTOTAL 
DISCAPACIDAD 

Directores 0 1 0 1 

Docentes 	 0 6 0 6 

Administrativos, cocina 
e intendencia 

Alumnos 

0 1 0 1 

36 30 0 66 

Total 	 36 38 0 74 

Riesgo Ubicación Fotografía 

Faltan detectores de humo o de calor Salones, bodegas 

Falta mantenimiento eléctrico En toda la instalación 
eléctrica , 

III IlnitM 

, 

Falta señalizar riesgo eléctrico Oficina administrativa y 
pasillo 

Falta mica antí estallante en cristales y 
reparación 

Ventanas y espejos en 
salones non alfil . 

1111115 1' 11., 

Falta mantenimiento en la cocina por 
deterioro de recubrimientos 

Cocina 

Falta separar residuos de basura Cocina AL 

.0.17,.• ---- 
_-- 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 	 CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 5934 
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Falta separar instalación eléctrica de 
instalación de gas 

Cocina 

Falta balizamiento y pasamanos Escaleras 112., 

Falta dar mantenimiento Alertamiento 
sísmico 

Salones en general 

Piso levantado Por raíz de un árbol en el 
primer piso 

41 
Falta Señalización En salones Y 

Cristal roto Ventanal grande v--- 

e 	1 

Falta extintor tipo K En el área de cocina 
(recomendable) 

CENDI "MARISOL" 

Ubicado en Calle Juárez esquina Allende, colonia Santa Úrsula Coapa, C.P. 04650 Ciudad de 
México, CDMX. 

HOMBRES MUJERES 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

TOTAL 

Directores 	 0 1 0 1 

Docentes 	 0 4 0 4 

Administrativos 	O O O O 

Alumnos 	 25 18 0 43 

Intendente 	 0 1 0 1 

Velador 	 1 0 0 1 
Total 	 26 24 0 50 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 	 CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 
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Riesgo Ubicación Foto 
Falta confinar cables eléctricos en tubería o 
canaleta y pintar conforme al código de 
colores establecido 

En todas las áreas del 
CENDI ,..,...t. 

r. 	--- -.• 

Falta mica anti estallante Puertas y ventanas del  
CENDI 

Falta alertamientos Sísmicos no funcionan En aulas y Oficina de la 
Dirección 

Falta anclar muebles y detectores de humo 
yto calor 

Aulas, Oficina de la 
Dirección y bodega del 
CENDI 

Reparar pared, debido a que tiene una grieta 
por ambos lados. 

Preescolar 2 y pared de 
la ventana 

11  

Falta señalizaciones conforme a la NOM-003- 
SEGOB-2011, Señales y avisos para 
Protección Civil- Colores, formas y símbolos a . --4, 
utilizar, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de diciembre de 2004 

En todas las áreas del 
CENDI I 

1...k- 

Falta señalizaciones conforme a la NOM-026- 
STPS-2008 Colores y señales de seguridad e 
higiene, identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 de 
noviembre de 2008 

Patio interno, baños y 
lavabos del CENDI 

II 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 5934 
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Falta colocar cinta antiderrapante en rampa Salida de emergencia 

   

CENDI "PESCADITOS" 
Ubicado en calle San Benjamín y San Gonzalo S/n Pedregal de Santa Úrsula, Alcaldía Coyoacán 
C.P. 04600 CDMX. Al interior del mercado 

HOMBRES MUJERES PERSONAS CONTOTAL 
DISCAPACIDAD 

Directores 	 0 1 0 1 
Docentes 	 0 7 0 7 

Administrativos 	 0 1 0 1 
Cocinera 	 0 3 0 3 

Intendente 	 0 2 0 2 
Alumnos 	 62 60 0 122 

Otros (Trabajadora Social) 	0 1 0 1 
Total 	 62 75 0 137 

Riesgo Ubicación Foto 

Falta fijar muebles de material didáctico, cocina y de la 
Dirección 

Aulas, cocina y Dirección 
,. 

tono 	. 

Falta señalizaciones de ruta de evacuación, zona de 
menos riesgo, punto de reunión, extintor, sistema de 
alertamiento, etc. 

Dentro y exterior de las 
aulas, y área del patio 

Falta mica anti estallante Ventanas, espejos y 
puertas del CENDI 

.,...1 ......., _~.1"'• --- ,....--41, ..a...,........... 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 	 CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 
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Falta cambiar colores de tubería, electricidad, agua 
potable y agua residuales. 

En aulas de salones, baños 
y cocina 

Sistemas de Alertamiento Sísmico no funcionan Aulas, Dirección y Cocina 

Falta extintor tipo K En el área de cocina 
(recomendable) 

CENDI "PRADO CHURUBUSCO" 

Ubicado en calle Osa Menor esquina Pegaso, al interior del mercado, colonia Prado Churubusco, 
Coyoacán, CDMX. 

HOMBRES MUJERES 
PERSONAS CONTOTAL 
DISCAPACIDAD 

Directores 	 0 1 0 1 
Docentes 	 0 4 0 4 

Administrativos 	O O O O 
Cocinera 	 0 1 0 1 

Intendente 	 0 1 0 1 
Alumnos 	 13 21 0 34 

Otros (Psicólogo) 	1 0 0 1 
Total 	 14 28 0 42 

RIESGO UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 

Falta señalizaciones conforme a la NOM-003-SEGOB-2011, 
Señales y avisos para Protección Civil- Colores, formas y 
símbolos a 	utilizar, 	publicada en 	el 	Diario 	Oficial 	de 	la 
Federación el 2 de diciembre de 2004 

En todas las áreas 
del CENDI 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C,P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 
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Falta confinar cables de electricidad En todas las áreas 
del CENDI 

Falta mica anti estallante Puertas y ventanas 
del CENDI  ,-;, ligi 1 

4 ' 

Faltan protectores en los enchufes y detectores de humo En todas las áreas 
del CENDI 

Cambiar o dar mantenimiento a los Sistemas de Alertamiento 
Sísmicos 

Aulas, cocina del 
CENDI 

Falta fijar muebles de material didáctico En todas las aulas 
del CENDI 

Falta cambiar puertas por puertas Holandesas Diferentes aulas del 
CENDI 

Faltan señalizaciones conforme a la NOM-026-STPS-2008. 
Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de 
riesgos por fluidos conducidos en tuberías, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2011. 

Baños, cocina, patio 
y aulas del CENDI 

A 

Falta extintor tipo K En el área de cocina 
(recomendable) 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 5934 
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CENDI "SANTA ÚRSULA" 
Ubicado en Avenida Santa Úrsula, diagonal San Ricardo, colonia Santa Úrsula Coapa, C.P. 04600, 
Coyoacán, CDMX. 

HOMBRES MUJERES 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

TOTAL 

Directores 	 o 1 1 
Docentes 7 7 

Administrativos 1 1 
Alumnos 	 49 56 105 

Cocineras 2 O 2 
Intendente 2 2 

Total 	 49 69 118 

RIESGO UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 
Falta llave de paso, reubicación y 
mantenimiento de tubería de gas 

Se encuentra en la parte 
exterior de la cocina y 
dificulta cerrarla en una 
emergencia. 

, 

Falta confinar cable eléctrico, 
ventiladores no sirven. 

Se encuentra cerca de la 
parrilla II. - 	t,,, 

& 

Falta cancelación de 2 contactos Se encuentran en medio de 
los estufones 

Falta detector de humo y mica anti 
estallante en vidrios 

No se cuenta con detector 
de humo y/o calor en 
cocina y en aulas k ■  

Falta fijación de anaqueles En el área de cocina 

Falta extintor tipo K En el área de cocina 
(recomendable) 

7. — 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 
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Sistema de Alertamiento Sísmico 
Algunos no sirven y otros necesitan 
reubicación para que obtengan señal 

Aulas del CENDI, cocina y 
oficina de la Directora 

Falta protectores de enchufes y código 
de colores en tubería eléctrica 

En todas las aulas del 
CENDI, cocina y oficina de 
la Directora 

Mobiliario sín anclaje y código de colores 
en Tubería de aguas negras 

En todas las aulas del 
CENDI, oficina de la 
Directora. Y pintar tubería 
en el Grupo 2° B de 
preescolar 

Sin abastecimiento de Botiquines En todas las aulas del 
CENDI, cocina y oficina de 
la Directora 

Falta confinar cable eléctrico y registro 
descubierto con cableado 

En aulas, cocina, baños de  
niños, niñas, Oficina de la 
Directora y en el patio del 
CENDI 

Filtración de agua, ventilación, confinar 
cableado y código de colores eléctrico 

Bodega 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 64000 
Tel. 56 59 5934 
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Falta de señalizaciones de acuerdo con 
la NOM-003-SEGOB-2011, señales y 
avisos para Protección Civil- colores, 
formas y símbolos a utilizar, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 23- 
12-2011 

Al interior y exterior de las 
aulas, cocina y oficina de la  
Directora 

1 

I Melb 

111111 
51 ..lt 
Vi II 

• ' 151 ... 10* .), - me  

- 

Falta de protectores en columnas de la 
estructura 

Patio principal _ 
• 

Falta cambio de rejillas Patio principal 

Odg 

Falta cambiar zaguán por puerta de barra 
antipánico y señalar desnivel 

Salida de emergencia 

' 
— 

Manómetro no funciona, no cuenta con 
para rayos, tanque de Gas estacionario  

Azotea 

Falta de mantenimiento a tinacos 
Y cambiar código de colores  
De tubería de agua potable 

Azotea 

Quitar los postes alineadores o realizar 
un sendero 

Salida de emergencia 
colindante a calle Cerrada 
de San Pedro 

rr 

i 

_, 	• 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 
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CENDI "SANTO DOMINGO" 

Ubicado en calle Cancahuate esquina (zote s/n, colonia Santo Domingo, Coyoacán, CDMX. 

HOMBRES MUJERES 
PERSONAS CONTOTAL 

DISCAPACIDAD 
Directores 	 0 1 0 

Docentes 	 0 7 1 8 
Administrativos 	 0 1 0 

Cocineras 	 0 3 1 4 
Auxiliar de Cocina 	 0 1 1 

Intendentes 	 0 1 0 1 

Apoyo General 	 0 1 0 
Maestro de Música 

1 0 0 1 
(solo los viernes de 10:30 a 12:30) 

Alumnos 	 33 39 3 75 
Total 	 34 54 5 93 

RIESGO t BICACIÓN F T 

Reubicar señalizaciones Dentro del CENDI  

No se cuenta con Sistema de Alertamiento 
Sísmico y reubicación de otro. Falta botiquín 

Grupo 3" B" de preescolar y 

Grupo 2 "B" de preescolar 'Y 
, 

Falta fijar muebles y pintar tubería de drenaje y 
electricidad conforme al código de colores 

Biblioteca del CENDI 
 

Falta detector de calor o humo, el piso se 
empieza a levantar debido a la humedad ya que 
la cisterna se encuentra debajo. 

Área de cocina ,  

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 
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Cambiar puertas por puerta holandesa y colocar 
cinta antiderrapante 

Todas las aulas, cocina, oficina de 
la Dirección, escaleras y baños 
del CENDI 

Faltan protectores de enchufes En todas las áreas del CENDI 

Falta podar árbol, ya que representa un alto 
riesgo, debido a que se encuentra 
inmediatamente en la salida de emergencia ,k..- 

A un lado de la salida de 
emergencia 

.*  

Solicitar el apoyo correspondiente para la 
confinación de cables del transformador 

Aledaño al inmueble 1 1000 
uf 

‘ 171.1- 

Filtración de agua en muros y baño Azotea y baño de personal 
 

Falta resanar, pintar y colocar protectores en 
muros 

Azotea i 

Cambio de techo y colocar canaletas más 
anchas 

Azotea 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 
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En la cocina (recomendable) Falta extintor tipo K 

Manómetro no funciona, falta mantenimiento a 
tanque de Gas estacionario y no cuenta para 
rayos 

Azotea 
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CENDI "SAN FRANCISCO CULHUACÁN" 

Ubicado en Avenida Heroica Escuela Naval Militar #51, colonia San Francisco Culhuacán, Coyoacán, 
CDMX, Al interior del mercado. 

PERSONAL HOMBRES MUJERES 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
TOTAL 

Directores 0 1 0 0 

Docentes 0 5 0 5 

Administrativos 0 1 0 1 

Cocineras 0 2 0 2 

Oficiales 

Intendente 

Alumnos 

2 0 0 2 

1 0 0 1 

29 35 1 65 

Total 32 44 1 77 

RIESGO UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 

Falta detectores de calor o humo En aulas, bodega, oficina de la 
Dirección del CENDI 

Falta mica anti estallante Ventanas y puertas del CENDI ---- 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 	 CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 
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Falta protectores En columnas de la estructura 

514 

Falta confinar cables eléctricos en tubería o 
canaleta y pintar de acuerdo con el código de 
colores. 

En áreas del CENDI 

Falta antiderrapante En entradas de las aulas, oficina 
de la Dirección, cocina y baños 

Faltan cajas y protectores de enchufes Diferentes áreas del CENDI 

Falta extintor tipo K En la cocina (recomendable) 

CENDI "SAN PABLO TEPETLAPA" 
Ubicado en calle Emiliano Zapata s/n, colonia San Pablo Tepetlapa, C.P. 04620, Coyoacán, CDMX. 

HOMBRES MUJERES 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

TOTAL 

Directores 
Docentes 

Administrativos 

Cocina 

Intendencia 

Alumnos 

Total 

1 1 
5 5 
1 1 
3 3 
1 1 

24 23 47 
24 34 58 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 

CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 



ALCALDÍA ,DE 
949YOACAN 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

2020 
LEONA VICARIO 

RIESGO UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 

Falta cinta antiderrapante en rampa A 	un 	costado 	de 	la 
oficina de la Dirección 

. 

Faltan detectores de calor o humo, no funcionan Diferentes 	áreas 	del 
CENDI 

-11i. 	AA,  

A ' 

Sistemas de Alertamiento Sísmico no funcionan Aulas, 	Oficina 	de 	la 
Dirección y Cocina 

Falta arreglar arreglar escalones, debido a que están muy altos 
para los niños y poner pasamanos en ambos extremos 

Escaleras 	que 	se 
encuentran para entrar a 
comedor 

Falta señalizaciones conforme a la NOM-026-STPS-2008 
Colores y señales de seguridad e higiene, identificación de 
riesgos por fluidos conducidos en tuberías, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2008 

Diferentes 	áreas 	del 
CENDI ,11„...‹. 

---.7.  

Falta confinar cables, de electricidad, teléfono e internet Patio interno y oficina de 
la Dirección del CENDI 

Falta reubicar salida de emergencia ya que siempre se 
encuentra obstruida por un carro 

Salida de emergencia en 
el área de cocina 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 
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CENDI "XOTEPINGO" 
Ubicado en Avenida de las Rosas y calle Noche Buena s/n, dentro del Mercado 
Xotepingo, colonia Ciudad Jardín, Coyoacán. CDMX. 

121. 2020 
LEONA VICARIO 

HOMBRES MUJERES 
PERSONAS CONTOTAL 

DISCAPACIDAD 
Directores 	 0 1 0 1 
Docentes 	 0 3 0 3 

Administrativos 	0 1 0 1 
Cocinera 	 0 1 0 1 

Intendente 	 0 1 0 .  1 
Alumnos 	 12 17 0 29 
Total 	 12 24 0 36 

RIESGO UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 

Falta cinta antiderrapante En escalones para acceder 
al 2° piso, entradas de Aulas, 
cocina, oficina de la 
Dirección y baños del CENDI 

$ 1 
 

Falta mica anti estallante Vidrios de las ventanas y 
puertas del CENDI 

, 

Falta señalizaciones conforme a la NOM-026-STPS- 
2008 Colores y señales de seguridad e higiene, 
identificación de riesgos por fluidos conducidos en 
tuberías, 	publicada 	en 	el 	Diario 	Oficial 	de 	la 
Federación el 25 de noviembre de 2008 

Diferentes áreas del CENDI 

Falta talar o podar árbol A lado de la salida den 
emergencia del CENDI 

liC 

Falta limpieza y arreglo Techumbre y azote del  
CENDI 

AlF11111111ff 
3111L Alittig 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 

Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 

CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 



ALCALDÍA ,DE 
9YOACAN 

2020 

O ••• 

O4/4 
CIUDAD 
GOBIERNO DE LA 

I 4/4 CIUDAD DE MÉXICO 

LEONA VICARIO 

Falta mica anti estallante Vidrios de ventanas y 
puertas 

Faltan detectores de humo y/o calor En todas las áreas del 
CENDI 

Falta señalar desnivel de piso Patio interior del CENDI 

Falta adecuar los sanitarios para niños y niñas, con 
privacidad cada uno. 

Baños de niños y niñas 

Falta confinar cables eléctricos, teléfono e internet Diferentes áreas del CENDI 

Arreglo de puertas Oficina de la Dirección, 
bodega, salida al patio de los 
niños y aula de Psicología 

Arreglo de contactos y enchufes Diferentes áreas del CENDI 

(4. 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 	 CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel 56 59 59 34 
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MUS CABRERA 
DE PROTECCIÓN CIVIL 
LA ALCALDÍA 

LIC. 
DIRECT 

LEONA VICARIO 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

REALIZÓ VALIDÓ 

MANUEL NEGRETE AR 
ALCALDE DE COYOACÁN 

C.c.p 

MANUEL NEGRETE ARIAS. — Alcalde en Coyoacán. -

RICARDO ROJAS ORTIZ. — Secretario Particular del Alcalde. - 

SANDRA GUADALUPE CAMPERO BADILLO. - Directora General de Cultura y Educación. - 

DEMETRIO VALDEZ ALFARO. - Director de Educación. - 

cros 

Para su conocimiento. 

Para su conocimiento. 

Para su conocimiento y 
atención. 

Para su conocimiento y 
atención. 

Volantes: 0191. 

Allende 36, Col. Villa Coyoacán 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04000 
Tel. 56 59 59 34 
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