>OBIERNO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
CIUDAD DE MEXICO DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

2020

LEONA VICARIO

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020

OFICIO NO. SG/DGJYEL/RPA/ALC/00766/2020

DIP. MARGARITA SALDANA HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suarez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fraccion Il, del articulo 26 de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo y de la Administracion Publica de la Ciudad de México, relativa a la conduccién de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes publicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los articulos 7, fraccion I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administracion Publica de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio ALC/DPC/0733/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Antonio Lemus
Cabrera, Director de Proteccién Civil en la Alcaldia de Coyoacan, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDSPOSA/CSP/1116/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p. Subdireccion de Control de Gestion y Atencion Ciudadana en la SGCDMX. En atencion a los folios: 2547/2029
Lic. Antonio Lemus Cabrera, Director de Proteccién Civil en la Alcaldia de Coyoacan.

LPML

Pino Sudrez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldia CIUDAD INNOVADORA
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 ¥ DE DERECHOS
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Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2020
ALC/DPC/0733/2020

Asunto: Atencion a Punto de Acuerdo

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ e T
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO

Calle Fernando de Alba Ixilixochitl 185,
Pisc 3, col. Transito. Cuauhtémoc.
PRESENTE '
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Me refiera al punto de acuerdo en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en [a sesién celebrada el
11 de febrero de 2020 y recibide en esta Alcaldia el 3 de marzo de 2020, que en su numeral Primero
solicita:

“‘Primero.- Se exhorfa a las personas litulares de las dieciseis alcaldias para que en conjunto con las
Secretarias de Desarrollo Econdmico y de Gestion Integral de Riesgos y Proteccion Civil, ambas de la
Ciudad de Meéxico, asi como la Comision Federal de Eleclricidad, lleven a cabo una revision integral de
las condiciones en las que se encuenfran los 329 mercados publicos en materia de instalaciones
eléctricas, gas y drenaje, y de ser el caso, realicen las adecuaciones pertinenfes para cumplir con fa
normaltividad en materia de profeccion civil, enviando un informe detallado de los resultados
obtenidos a esta Soberania.” ... (sic).

Al respecto, me permito informarle que en la Alcaldia de Coyoacan, dentro del marco del “Programa de
Supervision Preventiva y Correctiva de Instalaciones Eléctricas, Gas e Hidrosanitarias de los 329
Mercados Publicos de la Ciudad de México”, de los cuales 22 son competencia de esta Alcaldia, dichos
inmuebles se consideran como un punto de atencion prioritaria y es necesario que en cada uno de los
centros de abasto publico, se instauren las medidas de prevencion y mitigacidn de riesgos ante
acontecimientos originados por fendémenos perturbadores.

Derivado de los sucesos registrados en los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, ha
convocatoria de la Direccion General de Analisis de Riesgos de la Secretaria de Gestion Integral de
Riesgos y Proteccion Civil de la Ciudad de México, en coordinacian con personal de |a Secretaria de
Desarrollo Ezcondmico y Comision Federal de Electricidad; la Direccion de Proteccion Civil, conjuntamente
con la Direccion de Asuntos de Gobiernc de esta Alcaldia y la participacion de administradores de fos
mercados, realizaron 4 recorridos programados conforme a lo establecido en el "Programa de Revision de
Mercadas 2020 (segunda etapa)”.

Durante los dias 12 y 20 de Febrero del 2020, se llevaron a cabo los recorridos citados con anterioridad,
para dar atencion al programa antes mencionado.

En dichos recorridos, esta Alcaldia observo (o siguiente:
rolongacton Viaducto Tiaipan SN, Coi Birdo Vigjo de bania Ursude (P 949
Profongactdn Viaducto Tlalpan S/N, ol Biido Vigio de b Uraviz CP. 04980 CIUDAD INNOVADORA

Alcaldia de Coyoacan, Tel 5610 8702 - 5610 3719
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1. MERCADO No. 154 “SANTA URSULA (PESCADITOS)”

Ubicado en San Gonzalo Mz. 933. Lt. 2, Pedregal de Sta. Ursula, Coyoacan, 04630 Ciudad de México
CDMX.
No. de Locales: 268

Riesgo Ubicacién

Trgbayos inconclusos en la instalacion | T4pjerg
electrica

Sobre calentamiento en instalacion Locales
eléctrica area de camicerias 7,89, 10y 11

Sobre calentamiento en instalacion

Locales
gléctrica area de carnicerias 7,8,9 10y 11
Tanque de Gas L.P. caduco Mayo Local 138
2019

et e

Prolongacidn Viaducto Tlalpan S/NL Col. Eido Vieio de Santa Ursuls, CP 04980
Alcaldiz de Coyoacan, Tel. 5610 8702 - 5610 8714
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Ubicado en Totonacas esq. Reyna Ixtlixochitl, Ajusco, Coyoacan, 04300 Ciudad de México, CDMX.

No. de Locales: 230

Riesgo

~ Ubicacion

" Fotografia

Limpieza general y retiro de objetos

Cuarto eléctrico

Bajadas directas de romerias

Bajadas directas de romerias

Tanques estacionarios de Gas L.P.
caducos

Perimétrica del mercado

En postes

Local 99
Enero/2011

Prolongacion Viaducto Tlaipan S/N. Col Ejide Vieio de Santa Ursisia, C P 04980

Alcatdia de Coyoacén, Tel. 5610 8702 - 5610 8719
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3. MERCADO No. 237 “AJUSCO MOCTEZUMA"

Ubicado en Coras esq. Rey Nezahuaipilli, Ajusco, Coyoacan, 04300 Ciudad de Meéxico, CDMX.
No. de Locales: 183

_ Riesgo Ubicacion o Fotografia

Falta cambiar transformador interno Transformador

. Locales 47,48, 72, 73y
Se vota la pastilla de los locales por la | 534

instalacion en riesgo de corto

. Locales 47,48,72, 73y
Se vota la pastilla de los locales por la | 534

instalacion en riesgo de corto

Se vota la pastilla de los locales por la
instalacion en riesgo de corto

Prolongacddn Viaducio Tlalpan S/N, Col Biido Vieja de Santa Ursile 2 04980

CIUDAD INNOVADORA
Alcaldia de Coyoacan. Tel. 5610 8702 - 5610 8719
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4. MERCADO No. 236 “MERCADO SAN FRANCISCO CULHUACAN”

Ubicado en Av. H. Escuela Naval Militar No. 51 esq. Ejido San Antonio Tomatian, San Francisco
Culhuacan, Coyoacan, 04300 Ciudad de México, CDMX.
No. de Locales: 201

T Riesgo Ubicacion Fotografia

No cuenta con un proyecto general de instalacion eléctrica

i e e - . — Jp— R o e e e,

3 acometidas ilicitas de la calle al
interior del mercado no se sabe de
guién sean se solicito el apoyo a la

administrador

Colocacion de una tierra de
transformador a la acometida del
mercado

Toda la instalacién al interior
expuesta, sin tapas y falta de
breakers reguladores de voltaje en
cada local

Derivado de lo anterior, mediante oficio SGIRPC/121/2020, de fecha 04 de marzo del afio en curso, la
Secretaria de Gestion Integral de Riesgos y Proteccion Civil de la Ciudad de México remitid a esta
Alcaldia las correspondientes “Opiniones técnicas de indicadores de Riesgos en Materia de Proteccion
Civil”, de los mercados Santa Ursula (Pescaditos), San Francisco Culhuacan, Ajusco Monserrat (La Bola)
y Ajusco Moctezuma, se anexa copia.

Anualmente, la Alcaldia de Coyoacan realiza recorridos y capacitaciones a los locatarios vy
administradores de los mercados, para la integracion de brigadas de los centros de abasto publices, por lo
que a la fecha se ha llevado a cabo |a revision de 3,218 locales aproximadamente en 22 mercados y 8
concentraciones.

rolongacion Viaducto Tiaipan S/N, Col Fido Vieo de Sarva Urssia, CP 04980
P olo: 1gacion Vlddh’c oTi 1o 5 N,.Coi Eido Vigio de Sarna ) LU 04980 CIUDAD INNOVADORA
Alcaldia de Coyoacan, Tel. 5610 8702 - 5610 8719
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Adicionalmente durante los meses de febrero y marzo de 2020, se impartieron 12 platicas por personal de
la Direccion de Proteccion Civil, con el objeto de fomentar la cultura de Gestion Integral de Riesgos vy
Proteccion Civil en los locatarios de los mercados: Pescaditos, Artesanal, Coyoacan, asi como en la
concentracion del paradero Taxquefia, mismas que fueron suspendidas derivado de la pandemia por el
Virus SARS COV-2 (COVID-19).

Asimismo, dentro de tas Sesicnes del Consejo de Gestion Integral de Riesgos y Proteccién Civil de esta
Alcaldia, se ha dado énfasis en la necesidad de contar con Programa interng de Proteccion Civil, en todos
los edificios publicos a carge de la Alcaldia, asi como de todos los requerimientos que para su
implementacion se necesitan, destacando que en el eijercicic 2020 se esta integrando el prototipo del
PIPC para mercados, mismo que presenta un avance en su elaboracién del 80%, considerando los
terminos de Referencia para Edificios Publicos, en tanto se publican los relativos a mercados.

Aunado a lo anterior, dentro de la elaboracion del POA 2020, se incluyo la solicitud de recursos para estar
en posibilidades de cumplir con esta obligacidn que marca la Ley, para la disminucidn de riesgos vy
acciones preventivas y de respuesta en el caso de alguna emergencia o desastre, lo que implica: personal
y recursos materiales para capacitacion y equipamiento de brigadistas, levantamientos de sefializacién y
analisis de riesgos, planos, dictamenes especializados en instalaciones de gas y eléctricas, asi como
mantenimiento al drenaje.

Con relacion al Mercado Artesanal Mexicano, [a Direccion General de Gobierno y Asuntos Juridicos ha
realizado con los representantes de dicho mercado, diversas reuniones de trabajo para integrar el censo
de los locatarios y acordar una ordenada entrega del inmueble para iniciar los trabajos de remodelacion,
asi como garantizar su ocupacion al término de los mismos, toda vez que se cuenta con un proyecto de
obra para la sustitucion de Velarias y acondicionamiento de locales a cargo de la Direccion General de
Obras y Servicios.

Se precisa que se cuenta con la “Opinion Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Proteccion
Civil” No. OTIRPC/DER/CRT-VR-251-20, de fecha 27 de julio del 2020, emitida por la Direccion de
Evaluacién de Riesgos dependiente de la SGIRyPC de la Ciudad de Mexico, respecto al Mercado
Artesanal Mexicano, se anexa copia para pronta referencia.

En este sentido, la Direccion de Proteccion Civil de esta Alcaldia emitio los Dictamenes Técnicos de
Riesgo en materia de Gestion Integral de Riesgos y proteccion Civil Nos. ALC/DPC/0062/2020;
ALC/DPC/0160/2020 y ALC/DPC/0590/2020, de fechas 15 de enero, 10 de febrero y 21 de julic de 2020,
respectivamente, se anexa copia.

En referencia al Mercado Coyoacan, la Direccién de Proteccién Civil emitio el Dictamen Técnico de
Riesgo en materia de Gestion Integral de Riesgos y proteccion Civil No. ALC/DPC/0161/2020; de fecha 10
de febrero, se anexa copia.

En el periodo de la pandemia, de manera preventiva se realizaron recorridos en los mercados Avante, El
Reloj y Santo Domingo las Rosas, para detectar e! estado de conservacion de las instalaciones y
minimizar riesgos, asi como la verificacion de las medidas sanitarias implementadas por los
administradores y locatarios, para beneficio de los usuarios de los centros de abasto.

Prolongacion Viadu{c?o Tlatgan S/‘_N, .Col..Ejiifo Yigjo de Santa Ursula, CP 04980 CIUDAD INNOVADORA
Alcaldia de Coyoacan, Tel. 5610 8702 - 5610 8719
Y OE DERECHOS
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La Alcaldia esta en espera de que se reanuden los trabajos de verificacion de instalaciones de gas,
eléctrica y drenaje en los mercados publicos restantes; lo anterior, debido a que los recorridos fueron
suspendidos por la cantingencia sanitaria SARS COV-2 (COVID-19).

Cabe sefialar, que SEDECO ha realizado recorridos en los mercados publicos de la Alcaldia Coyoacan
gue seran beneficiados para implementar la accion de mantenimiento en el gjercicic 2020, mediante la
cual se realizara ! mantenimiento a conexiones y tendido eléctrico, techumbres, instataciones de gas e
hidrosanitarias.

Finalmente, se informa la Direccion de Proteccion Civi de la Alcaldia, realizara durante el mes de octubre
la capacitacion sobre las brigadas basicas en Materia de Proteccién Civil

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ANTO US CABRERA _
DIRECTOR DE PROTEZCION CIVIL ALCALDE DE COYOACAN

v T COYHGGT 2020
v ALGRTOS JusRiees

C.C.P. RICARDG ROJAS ORTIZ - SECRETARID PARTICUL AR.- Ei £TEN
EDGAR MANUEL GONZAILEZ CONTRERAS - Dikperon Gex

AR

AlClceco

Prolongacion Viaducto Tialpan S/N, Col. Ejido Viejo de Santa Ursuta, C.P. 04980 CIUDAD INNOVADORA
Afcaldia de Coyoacan, Tel. 5610 8702 - 5610 8719
Y DE DERECHOS
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Ciudad de México, 04 de marze de 2020
: SGIRPC/121/2020

MTRO. MANUEL NEGRETE ARIAS - @ -
ALCALDE EN COYOACAN AT
Jardin Plaza Hidalgo nimero D mmmnn

C.P. 04000, Ciudad de México
PRESENTE

Por medio cel presenie y en el marco del Programa de Supervision Preventiva y Comrectiva de los Mercados
Publicos de la Cludad de México, me permito informar a usted o siguiente;

Con e 2poyo de ia Secretaria de Desamrollc Zcondmiso (SEDECO), la Comisidn Federal de Flectricidad
(CFE), ta Secretaria de Energia (SENER), e! Colegio de Ingenieras Mecénicos y Eieciricisias (CIME), de fas
alcaldias correspondientes y fa Secretaria a mi cargo, se continda ia revision de instalaciones e'éciricas, gas
e hidrosanitarias 2 mercados pablices.

Asimismo, hemos iniciado ia Segunda Etapa de revisiones a dichos equipamientos; dei 27 de enero 2i 02 de
marzo cel 2020 en la alcaldia Coyoacan se han inspeccionado 4 mercados. razén por & cual envic a usted
las correspondierntes “Opiniones Técnicas de Indicadores de Riesgeo en materia de Proteccion Civil®,

Relacién de Mercados inspeccicnados er la glicaldia Coyoacan

Merc;do Nombre del mercado Re;?:fr;?os éinsptzziac:;dcs Riesgo |
. 074 |SANTA URSULA COAPA (PESCADITOS) 288 . 193 | WEDIO |
' 085 | SAN FRANCISCO CULHUACAN 235 | 128 LOALTC
088 AJUSCO MONSERRAT (LA BOLA) 233 | 158 . MEDIO

087 : AJUSCO MOGTEZUMA 232 171 " MEDIO

Posleriormente y conforme a ia programacion sstablecida en las reuniocnes de coordinacion de las
dependencias involucradas, se le enviaran a usted las restantes “Opiriones Tecnicas de indicadores de
Riesge en Materia de Protecaién Civil”,

Considerando que fa aicaidia que usted represenia cuenta con plenitud de jurisdiccion. asi como su Unidad
de Gestion Integral de Riesgos y Proieccidn Civil es iz auforidad competente de primera instancia de
respuesta en su materia y iz responsable de sjecutar ias medidas de seguridad necesanas denirc de su
demarcacion territorial, ie solicito muy atentamente girar sus amables instrucciones a guien coresponda, &
fin de que se reaiicen las acciones pricritarias que estime procedentes para lz implementacién de las

medidas de prevencidn y mitigacion comrespondientes.

L 6!
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Lo anterior con fundamento en los articulos: 1, 2, 3 fracciones |, IV y X1, 11, 16 fraccion Vill, 20 v 33
fracciones VI, 1X y XXXVIIl de la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la Administracion Publica de la
Ciudad de México, 1, 9, 29, 30, 31 fracciones Il y VIII, 32 fraccion VIl 58, 61 fracciones 1X y X1, 71 fraccidn
VIIL, 75 fraccidn V, 189, 191 y 194 de la Ley Organica de Alcaldias de ia Ciudad de México; 1, 2, 14
fraccionas V, VI, X, XXX, XXXVIli y XLV, 15 fracciones VI, XIl y XXI1, 18, 17, 19 fracciones VIt y IX, 97 y de
ta Ley de Gestion Integral de Riesgos y Proteccion Civil de la Ciudad de México; 1, 7 fraccion VHI del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administracion Publica de la Ciudad de México: 1, 2
fracciones XIX y XXV, 7. 8 fracciones IV y V del Reglamento de la Ley de Gestion Integral de Riesgos vy
Proteccion Civil de la Ciudad de México.

Sin mas por el momento, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial satudo.

ATENTAMENTE

ARQ. MYRIAM A URZUA VENEGAS
SECRETARIA DE'GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL.

y—

Ed
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Iny Jasty Carrgsco Gombz. Subsustateno do Protecadn Civil - Pam su conecnianlo - jour ascoy@sgrpe cdmx gob ma
Lic Luz Biena Rivera Cone, Secistana Parlleutar de ia Bewrmain to Goslitn Imeyg 2t do Riesgos v Protocsion Ciad - Paia so cormoimseita,- 0veracddsiine cdmx gob mx
Lz Rafael Humibarte Mmda Cambronis, Direntae Generd! de Andlisie do Riesgos - Para su cotieenitento - ovar no@hsgirpe oy gob nix
Meo. Juan Gerardo Vargas Prna, Biroelor do Evaluacdn do Riesgos. - Para so canouminnio.. juagasp@spipe cdovk 4ob.aw
169, Yazimin Rico Ramirez, Coordinacion Riosgas Terrdonnlec -$ara so sogumiento.- yrice ghsgispe criine gob oz
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Cpinidn Técnica de indicadores ce Riesgo on matenz o Proteccar S

Opinidn Técnica de Indicadores de Riesgo en Materia de Proteccion Civii
Dei Mercado Santa Ursula Coapa. Fecha de emision: 12 de febrero 2020,

Antecedentes

Derivado del programa interinstitucional 2020, de revision de mercados, se realizd la inspeccicn
tecnica. en materia de riesgo, del Mercado Santa Ursula Coapa (Pescaditos) ubicads 21 oalle Szn

Gonzale Mz. 933, Lt 2. entre San Benjamin v San Castulo, coloniz Pedregai de Santa Ursula.
alcaidia Coyoacan.

Realizandose visita local por local (268) y la consulta a ia informacién corienida en el Allas de
Riesgos de la Ciudad de México, a fin de emitir [2 presente Opinidn Técnica de indicadores de Riesge
en materia de Proteccion Civil,

Xico.

’ - P SR SR o oy
Fuente: Atizs de Riesgos de 1a Ciudad de Me :
: | Referencia: S mercade Senta Ursula Coapa ssta |

. - . ; ubicade en calle San Gonzale. entre calle San!
. . N [ A i N . ~ -
Colonia: Pedrega! de Santa Ursula Alcaidia: Coyoacan | Benjamin y San Castulo,

i . | Coordenadas: 19 311801, -62.150395

Y
.
4

o]

Araham Gonzalez 67 Col, Judrez,
Alcaldia Cuauhtémoc

C.P. 08600, Cludad de Mexico
T-57 0561 20/57 0568 70
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__Opinitn Tacnica de Ingicadores de Riesgo en matena de Proloccion Gl

Descnpcién del fendmeno 500m alrededor

Fenémeno Ty Riesgos " : y observaciones adicionales
it Al a Medio | Bajo B;}g
1]
’ossmlﬂ:dad* i i : X ; ! hineneble se ubica en Zona i Lonas
: i . : i " En el Atlas de Riesgos no so tiene registros de
; Falias y fracturas” (en el tefreno) i E X fracturas dentro del radio de estudio.
Inestabilidad de laderas® | ‘ ; ;
{deslizamientos, flujus y caidos 1 X | Noexisten laderas en e sitio,
o dgerriimbes) i '
! Subsidencia y hundimientos” t 8D S/D: SO | SD S Sin dalo.
i L i La zona es propensa a inundaciones por fo gue es .
y P recomendable realizar jornadas de desazolve v o
Inundacion” ‘ X  mantenimionio en ol la!canlari!lado v red (l(";‘ )
: 1 E | drenaje.
. Precipitacion o 1 . Sin dato.
- Tormenta eléctica . ‘ : x Sin dala,
. Granizo i X ! Sin dato.
Temp. Min. Ondas gélidas o X Sin dalo.
Temp. Max Ondas calidas | o X l Sin dato.
MNevadas 3’ X Sin dalo. :
- De acuordo al Articule 170 del Regiamento de

Zonificacion geatécnica: + Zona | (Lomas)

. Construcclones para el Distrito Federal. el nmueblo
. referido se ubica en Zona |. Lomas, integrada pot rocas
© o suselos generalmente fimes que fueron depositados
Cluera del ambients lacustie, peic en 105 yue pusdan
axisily, supeficialmente o intercalados, depdsios
arenosos en estado suello o coheswos reiativamente
biandos.

Fuante, SGTREC. Allas da Rlusgos do fu Chadad oa México @ wfomaditn recopitinga en visda a campo po” peiscedr de SGIRPT 2040

. Cuadro PA2. Amenazds Antropod

Estimacian an campolandlisis de sitlo

Descripcién del fendmeno 500m alrededory

Fenémeno Muy o Muy ici
. observactones adicionates
Ao Alto : Medio Bajo Bajo
- Incendio, explosion, £n el Aflas de Riesgo de ia Ciudad de México, se liene el
derrame, flamazo yio b4 registro de fugas de gas en cilindros portatiles de gas LP.,
fuga. asi como incendic en casa habitacion por cofte circuito,
i Contaminacién, 1
. epidenia, sD SO S SID . SD Sin dato
intoxicacion, plaga y
! radipactividad
Accidentes, conflicto
- social
: conqe:tra:}%nfst X Se Hene o antecedente de un cora circuito en cableado
- Masivas, S8hoiales, aéreo, por causas desconocidas.
terrorismo @ .
: irnterrupcion de
servicios
Fuante SGIRPE, Atlas de Fllasqos da la Gluriad de Méxien
Abraham Gonzalez 67 Col. Judrez, 2de 6

Alcaldia Cuauhtémaoc
C.P. 08600, Ciudad de México
T-5705-6120/57 056870
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i Tipo de inmuehi i Descripeio ‘
: Mercadg . Bt mercado esta conformado por diferenias Spos o2 sislemas construsives. Ng 3¢ observarsn fractures

; (le nave principal, esta copformada por marcos rigidos de coneratc “en slementos esireciursios.
Erefozzado y losa de conersie, cubiera tipo industrial 2 base de perfil de| :
’  acero, lmina acanalada de acero y acrifica traslucica. P mercade fue remodelado
 Los dos anexos, se confarma POr marcos sigidos de concreto ermado y losa

: Observaciones:

en 2018,

; | maciza de concreto reforzada,

instaiaciones ’

C Timo | Observaciones Observaciones

: * i (Buen estado [ Mai estado o fuera de normal | Tipe | (Buen estedo/ Mal estado o ugre e narra)

N i |

i i ; ;

! De! total de ios locales en Use, 193 se tiene i Del total de fos 153 locaies en uss, solamente 29
! como resultado qua: | (15%) utllizer: gas L2 de los cugles 42 2ty
Ly 128 locales son de Bajo Riesgo. (B6%: son de 113;'-\? rifarsg‘;o. 5 .{5_5%;'- son de m_.?c'zano

¢ 59 locales son de Mediano Riesgo. (31%) - nesgoy 1 \::%.}' ge aiio i’zesgc._ga aue tanen

i L« Glocales son de Allo Riesgo. (3% tenqu:a-s eslagonanos Yo portaliies v el fesge

; ! ; { prevelene e,

Y con 75 locales camados. ; .

1 . f

P i+ Falta de valvulas de cierre en tuberia de gas.

Eiéctricas: | El riwsgo prevalece en: . ‘ Gas | » Faltz de sefalizacion de valvuias de dere e

; = Cableada expuesto e imnrovisado HiMNatursle

. identificacion de tuberias de gas L.P as

. como dei sentido del fuio,

: | o Tuberias de gas 2 menos de 10 cemimetros
: = Contaclos eféctricos sobrecargados | deies instataciones eléctricas.

i = Interruptores y centros de carga sin identificar. f
1

* Elementos de control sin fiacion, tales como Py
interruptores. contacios, apagadores, eic. :

[ * Distanzcia menor a 2.00 metros eaie l2 uems
abstruidos v en dificit acceso,

de ignicion y los ciindros portatiles.
| = Apargtos eléctricos de alto consumo
! coneciados a multicontactos en instalaciones ;
| provisicnales, con evidencia de corte circuite, i !
| *» Accescrios eléciricos dafiados comp tapas.
contacios, cangietas, tuberias. etn.

i

! ! ii .

! Senitarias; | Buan estado. | Hidraulings: | Buen sslzde

1 Vuinerabitidad social: Sin dato | Vulnerabilidad sccial a) fracturamiento: ; Medic
Fuemer mformacion recopitsds on wsite o SENLO DO pacstnsl de SGIRSC 2op)

Existe /

Ng Tiens / Observacianes
o No Apiica
.. Rutas de evacuacion . Notiene  Noosenta con -utas de Bvacuacion.
2. Salidas de emergenciz .. Nofiene Nocusntz con salidas g emargenciz,
3. Ventilacion Notiere  Natural
= Sefalizacion Notiene  Nocuenten con sefaiizacion,
. 8. Alarmg contra incendic | No Gene  No cuentan con zlarma
. 8. Detectoresde hums ~ No tene  No cuentan con deteciores de humo
7. Extiniores ) Existe Cuentan con extintores. )
3. Gebinetes . Notiene  Nocueniz con gabinetes.
9. Hidrantes Notiene  No cuenta con hidrantes,
0. Tores siamesas Notene  No cuenta con toma sizmess.
Abraham Gonzalez 67 Col. Judrez, Sdesd

Alcaidiz Cuachtémoc
.2 08600, Ciudad de Mexico
T- 57 0561 20/ 57 05 88 70
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11. Aspersores No tisne  « No cuenta con aappasa a5

12, Punlos de reunian © Notiens | Nocuerda con puntos de reunion

13. Zonas de menor resgo © HMotiene ' No estan sefializadas las zonas de menor riesgo.

14, Algrta gismica i Noliene  No cuenia con receptores de alerta.

15. Lamparas de emergencin i Notiene [ No cuena con lamparas de emergencia

16. Equipo de seguridad persenal | Notiene  ; No cuenta con equept de seguridad personal

17. Equipo contra incendio i Notiere | Nocuenta con equipe contra incengio

18. Equipos de primeros auxiios | bxiste. Cuenia con dos botiquines de prmesos awakos, una an eada save
8. Programa internc de PC ¢ Notlena N cuentan con Programa intemo de Protecsion Clal,
2. ’2 ;Zi;‘;gg;e'm‘% de _ Mo tiene - Son cuenis con accesos de seivicios de emergencia.
21 Escaleras de emergencia . Mo Aplica  Sin observaciones

22. Barandaies ¢ pasamanos © Mo Aplica  Sin observaciones

2. ;ﬁéﬁﬁgg;ﬁ; acluacion 7 Nofisne  ~ No cuenfan con proloceles de acluacion

24 Plan de mangjo de arbolado - Notiene - No tenen Plan de manejo de arhioladn.

25, Dictamen Estructural (por DRO |
. o corresponsable estrugtyraly ¢
i 28, Areas para aimacenamiento de
i sustancias peligrosas :
27. Otios

fmnie senBRCIN recondeta un visika & campe por pessenal data SCIREGC, e

Mo tiene . Mo cusnian con Diclamen Estiuctual

Noliens No cusnian con area sz alingeensiiento de suslancias paligrasas.

~Tabia E1. Sistemz expue

Tipo y descripcian de la expos!c!én (DA’FO DEL ATLAS)
' Equipsmierto, infraesiructura |

| Existen 13 escuelas y 2 establechnientos de satud

i v servicios

Vivierndas: ? 1, 815 viviendas da acverdo a los Indicadnres de Peligr, exposiciin y Vidnerabdidad a nivel
: UAGEB {Area Geoestadislica Basica).

Poblacion: | £l AGEB tene 6, 450 personas de acuerdo a los Indicadores de Peligin, exposicidn y

!
i Vulnerabilidad a nive! AGEB (Area Geoestadistica Basica).
Fuenie SGIRPC, Atlas dé Rwsgas de fa Citefad oo 2020 SGIRFE 3020

, B. Evaluacion general de indicadores de riesgos

De acuerde a la inspeccion téenica realizada, tanto en fo general, como an io particular 2 {os 162
locales en uso, vy toda vez que se realize la inspeccion local por local, asi como del anslisis de 3
mformacion contenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, se puede concluir que el
Mercado Santa Ursula Coapa, es catalogado como de: Riesgo Medio.

Ay

Cabe precisar que de los 193 Iocales en uso, 65 (34%) son de riesgo medio v allo, en materia de
proteccitm civil.

C. Medidas preventivas y/o correctivas

1. Se debe implementar el Programa Interno de Proteccion Civil de conformidad a los Térmings de
Referencia para la Elaboracién de Programas internos de Proteccion Civil y la Ley de Gestidn Intsgral
de Riesges y Proteccion Civil de la Ciudad de México, toda vez qgue el Mercado de Sants Ursuia Coapa
esta destinado al servicio publico.

Abraham Gonzalez 67 Col. Judrez, 4dded
Alcaldla Cuauhtémos

C.P. 083800, Ciudad de Meaxico

T-57 0561207870588 70
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2. Colocar extinicres vigentes sefalizados, hidrantes en los accesos, detectores de humoe principaimente
en los locales que ocupan gas L.P. y aquelios elementos preventives minimos necesanos como io
indica ia NOM-002-STPS-201C Condiciones de seguridad-Prevencidn conra incendios en los centres
de frabajo.

3. Reslizar e proyecio integral en materia de eleciricidad donde se establezcan jas acciones correciivas 2
elecutar en la instalacion eiécirica en general, mediante sustitucion vio retiro de matenales gue se
encuentren deteriorados; ademas, se debera confinar el cableade eiécitico, realizar su debida
identificacién, y de maners pemmanente, se ceberd de realizar el mantenimiento preventivo
considerando la restitucidn de tapas, luminarias, interruptores, asi comco colccar la selalizacion
referente al fiesgo electrico conforme a la normatividad aplicable. No se omite mencionar que se debers
refirar 0 reubicar foda aquelta instalacion de gas L P. que esté cerca de fuentes de calor.

Identificar las instalaciones de gas L.P., con ia cromatica comespondiente. asi como sefialar el sentide
del flujo; también se deberd realizar ef manienimiento ¢ sustitucién de valvulas de derre dafiadas
(segln corresponda); a manera de mantenimiento, realizer e! retira de sarre y acumulacion de grasa en
las tuberias de conformidac con lo establecido en la NOM-C04-SEDG-20C4, instalaciones ce
aprovechamiento de gas L.P. disefic y construccidn.

8. Delimitar y respetar la dimension establecida de los iocales comerciales oara liberar de obstaculos las
rutas de evacuacion, circulaciones y salidas de emergencias con el objeto de realizar una evacuacién
eficiente def sitio ante una situacion de emergencia o desastre.

6. Por Ulitime, considerando que ia alcaidia Coyoacan, asi como su Unidad de Gestidn integral de
Riesgos cuenian con pienitud de jurisdiccion v son iazs autoridades compeatenies, de primera
instancia de respuesta en materia de Proteccidn Civil. deberan dar e seguimienio Y
asesoramiento correspondiente, con el fin de que sean ejecutadas, las accionas preventivas v
correctivas, aqui sefialadas. asi como las medidas de seguridad necesarias gue la pronia aicalcia
identifique. en conjunto con la adminisiracion del mercado.

'Reporie Fotografico

3

- it N } X F .. N . F ol
Inslafacion eléctrica cercans a jas parnias Frg. 2 Caontacta elécirizo, ne se encuentra oo men Fig. 3 Instalacion elécincs antgua enpvery
de fa esiula. Seen estago oon Sadezds expuesic. dertro del ool exteninr 3

Fi

Abrahamn Gonzélez 87 Col. Juarez, Sded _ _
Alcaidia Cuauhtémoc C S
C.P. 06600, Ciudad de Mexico

T-5705-6120/57 056670
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Opinion Tecnica de Indicaderes de Riesge en inatena de Protecaion Civii

Fig. & Sobre carga eléclrica, uso de mellicordactos y
contacios aléclricos en mat esiada.
e 1 B

’ e RER
Fig. § Inslalacioh eleclncs acival wnlo & fa avtendr, o
se ha remevics la inslalaciin anigua o6 ningu local

"] . =y W
Fig. 7 Cableasdo o¥puasto dentro e local comereial

. 9 Instafasicn de gas vy quaniador do ostufe o una
distancia mencr de 3 melros

Atentamente

”
Aprold. Lic. Rafas! Humberto Marln Cambranis
Director General de Andlisis de Riesgos

Revisé: ing. Yazmin Rico Ramirez | . Superviso: b Gerardo Vargas Pino
Coordinadora de Riesgos Territoriales ' Director dt acién de Riesgos
{ EiABORG ) ROGIQSALAS RAMIREZ / afeAUNS "7 T ]
Abraham Gonzalez 67 Col. juarez, Gded o ‘ o
Alcatdia Cuautitemoc Lot 1 ::_‘:2 ] !1
C.P. 06600, Ciudad de México ' R

T-5705-6120/57 0566 70
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Cpinidn Técnica de indicadores de Riesgo en Materia de Proteccién Civil
Del Mercado San Francisco Culhuacan. Fecha de emisién: 20 de febrero 2020.

—_—— . e —— e

_Antecedentes

Derivado dei programa interinstitucional 2020, de revision de mercados. se realizd a2 inspeccion
técnica. en materia de riesgo. dei Mercado San Francisco Cuthuacan ubicado en caile Heroica
Escuela Naval Militar nimero 51 entre calzada Taxquefia v Ejido San Artonic Tomatian, colonia San
Francisco, alcaidia Coyoacan.

Realizandose visita local por loca! (201) v la consulta a fa informacion contenida en el Allas de
Riesgos de la Ciudad de México, 2 fin de emitir 1a presente Opinion Técnica de indicadores de Riesgo
en materia de Protecceion Civil

i -Referencia: E! mercado San F.ranciscc§

: . Culhuacgn  ubicado en calle Heroica |
f fEscue.’a Naval Miliar namero 51 entre_f

Colonia: San Francisen | Alcaidie: Coyoacsn |Caizada Taxquefia y Ejide San Antonic
’ i Tomatian. :
!i i

{

Coordenadas: 19.3358845, -99.1 234128 |

:
i

Tdes
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Covonnnny dinlondos el iu(sn i

tnformacién ei Atlas de Descnpmm del fenémeno 8500m alradednf

Fendmena Riesgos y observaciones adicionales
] f,‘f{fﬁ : Alto Medio | Bajo g‘:z
Stermicicad® box o f : P EHmemueble se ubica en Zong H Transicion :
. . L : j + 2n of Atlas de Riesgos no se lisne registio de .
Failas y fracturas” {en ef terreno) : i . X ¢ fracturas en e radio Ggé influencia al prad%g.
nestabilidad de laderas® i | !
_ {deslizamientos, lujos y caidos o, i : PX | No existen laderas en el silin
derrumbes) ; 1 : : : :
Gubsidancia y hundimientos® ‘ X L | igigfasenm hundimiento de U2 2 10 cm
Inundacion” X : : j Sin datn,
Precipltacion ;X Sin dato.
Tormenia eléctrica ; X Sin dato.
Granizo ! R S : . Sin dalo, :
- Temp. Min. Ondas gélidas i . 1 Sin date. Z
- Temp. Max Ondas célidas : X | : i _ Sin dado. f
i Nevadas : b : X Sin dato.
' - De acuerdo al Articulo 170 del Reglamento d(-:
: | Construgciones  pars el Distito  Federal, e
¢ inmueble referido se ubica en Zona il. Transicidn,
- Zonificacién geoigonica:; S zona i { Transician; - Integrada por depositos profundas se encusntran a

<20 m de profundidad, o menos, y que estd
;constttuida predominantemente  por eslatos .
| arenosos y fimo arenosos inlescalados con tapas -

: de arcifla tacusire.
Furpie SGRPC, Auas de Rusiog fha fa Gurdan de Mésicn a2 gdpaatidn 1ECOpiada AR wISRA @ AN pul gt :al da SEHRC 2020

i

- Guadro PA2. Amenazas Antropogénicas
Eshmamon en campofanalisis de sitio

Mty Bescripeion del fendmeno 600m alredadory

Fendmeno Muy ohbservaciones adicionales

Alto At Medio  Bajo

Bajo

Incendio, explosion,

derrame, famazo yio s/ 50 s/ S/ 5/ Sin dalos.
fuga.

Cantarminacidn,
epidemia, intoxicacion,
plaga y radioactividad
Accidentes, conflictn
social concetdraciones
masgivas, sabotajes,
terrorsma &
irteraupcion de

servicios _
Fapade SCGHIPC, Akas de Rinspas de fa Crxdad de Mezco

X : © Se encuenira  cencgntracidn  de  baswea, asl cosw
: ’ - existencia de fauna nociva.

En el radio de influencia se ehcuentran hospitaies, cenfos
X seducativos, raligioses, avenidag principales con alto fiujo
- vehicular y de transporte piblico.
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iipo de inmueble: : Observaciones:

tdercado. | Bl mercado esta conformado por giferentes tipos de sigtemas Ne $2 observaron 2lectaciores
: | constructivos. 20 slementos estraciurales.
t Uino a base de naves indusiriales con un sistema de .
| techumbre de 1aming, soperizdos por estructuras meidlicas. '
| £} stro 2 base de marcos rigidos con trabes. columaas y i0sas |
} plaras de concreto armado. :
'!nstaiaciones
Tipo ' . Obsewac.iones : ) ; Cbservaciones
! {Buen estado / Mal estado o fuera de norma) Tipe . (Buen estedg Ma! esiade o fuera de nommz®
- Del1wotal Ze los incaies er usc, 128, se fene ; Cel totgi de (cs 128 iocales en usc. 21 (6%
- eomo resuliado que ‘utiizar gas L.P
. = 55 locaies son de Bajo Riesgo. [43%)
; = 43 locales son de Medizne Riesgo. (37%) i i » 02 jccaies son de Baio Riesgo. {10%)

! » 25 loczles son de Alte Rigsge. (20%) : ; = 04 iocales son de Mediane Riesge. 119%6)
‘ : : » 15 locaies son de Alio Riesgo. (779%)

1Y Zon 73 iocaies cerrados.
t i 1

: £l mercado tiene gas L. 7., e rigsgo prevaiece

5,_,, o | €l riesgo prevalece en: | Gas en: |
| lecincas. i = Cableado expuesto e improvisade f‘Naﬂ?mi o
| » Elementos de control sin fijacion, t2les como LR . = Faita de valvuias de cierre en fubera de gas.
i inlerruptores. conlactos, apagadores. eic. ! i « Faite de sefalizacion de valvulas de ciere ¢
| = Contacics etéciricos sobrecargados ! : identificacion de tuberias de Gas L.P., asi
* » interruptores y centros de carga sin identificar, | ' como del sentide dei fiujo.
‘ i obstuidos v en dificll acceso. ; i = Tuberizs de gas 2 mencs de 10 centimetros |
: | » Aparatos eleciricos de aito consumo i i de igs instalzciones eléctricas. g
i i conectados a multicontactos en instalaciones | | = Distancia menor a 3.00 metros envrs ia ueme |
. provisicnales, con evidencia de corle circuito, | Ce ignicion y los cilindros portatiies f
. « Atresorios elgctrices dahados como tapas. '
i . contactos, canaletas, tuberias, et ; !
. Sanitarias: | Sin poservaciones ‘ Hidraulicas: - Sin chservaciones
| Vulnerabilidad social: Bajo : Vulnerzbiiidad socia! ar fraciuramiento: . Sin datos.
i i e H

-
I

3 asoclad:

ST E LT A
Existe /
No Tiene / Observaciones
No Aplica
1. Rutas de evacuacién ~_ Netene Sinsefializar.
Existe Son los accesos 2l mercado, se encueniran sefalizedos. pero son

2. Saiidas de emergencia nsuficientes.

3. Ventitacidon Txiste Ventilacién nanral

4. Sedalizacion Existe Sefializaciones insuficenies

5. Alarma contra incendio _MNotiene  No cuenta con alame contra incendio
8. Detectores de humo Nectizne  No cuenta con detectores de humoe

7. Extintores Sxiste  Se encuentran caduces

& (Gabinetes Existe Sen insuficientes

Ided e
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> No cusnta con hi nrdmes

{ipeamnny fon

"9, Hidrantes

10 Tomas siamesas No tiene - No cuenta cen tomas siamesag

11. Aspersores . MNelene  Nocuenia con aspersores

12, Puntos de reunion - Notiene | No cuenta con puntos de reunion

13 Zonas de mencl resgo ¢ Matiene :No cuents con zonas de menor riesgo

14 Algria sismica Exisle . Ocupan los altavoces dei G5

15, Lampaiss de emergencia No tiene  © No cuanta con lamparas de emergencia.

18. Equipo de seguridad personal No tiene | No cuanla con equipo de seguridad personal

17, Equipo conhtra incendio No fiene . No cuenla equipo conlra incendic

18. Equipos de prineros auxilios Bxiste - Equigo insuficiente

19, Programa interno de PC Mo tiene . Ne cuenta con Programa interno de Proteccidn Civil

20, Acceso de servicios de Existe 'Las callas aledafias lianen las medidas optimas para Access a servicios
smergancia "de emergencia.

21. Eecaleras de emergencia . MNotere  Sinobservaciones

22 Barandales o pasamanos Mo Apliva  3in obsevaciones

23 g);ﬁ{; Egif;;ii aciuacion MNe fiene  * No cuentan con protocolos de actuanion.

24. Plar de manejo de arbolado Notiens  No fieen Plan de mansjo de arbolado,

25 Dictamen Esiructural {por DRO
o corresponsable estructural)
26 Areas para almacenamisnte de
sustancias peligiosss '
27 Ohrog
Eoante: ,nlumaudmerr;psxa 'aen \t!':\'\ar‘ﬁel};i':) {207 §rr sanal e la SGIREC. 2040 — - e —— . .
: Tabla E1. Sistema sxpussio (600m alradedor de los prédios L -
Tipo y descripcion de la exposicion {DATO DEL ATLAS)

Existen nueve escuelas, un bance v uh mercade.

No fiene - No cusntan con Dinlamen Estructural,

Notiene  No cuenta con dreas para almacenamienio de sustancias peligiosas.

Equipamiarde, infraestruciura
¥ servicios
414 viviendas de acuerdo a fos Indicadores de Peligro, exposicidn v Vulnarabilidad a pivel
AGEB (Arca Geoestadistica Basica).
- Bl AGEB tiene 1,355 personas de acusrdo a los Indicadores de Peligro, exposicion y
Vulnerabilidad a nivel AGEB (Area Geoestadislica Basica).
Fragtter SGIRPG, A3 de Rieseos o te Ciodeq oe Mriea SBIRPC 2020

Viviendas:

Pohlacidi:

B. Evaluacion general de indicadores de riesgos

De acuerdo a la inspeccion téchica realizada, tanto en lo general, como en ¢ particular a ios 128
locales en uso, y toda vez que se realizo Ia inspeccion local por iocal, asi como de!l analisis de la
informacion contenida en el Atlas de Riesgos de la Cludad de México, se puede concluir que el
Mercado San Francisco Cuihuacan, es catalogado como de: Riesgo #ito.

Cabe precisar que de los 128 locales en uso, 73 (57%) son de riesgo medio v alto, en materia de
proteceién civil.

C. Medidas preventivas y/o correctivas

1. Se debe implementar ei Programa Interno de Proteccion Civif de conformidad a los Términos de
Referencia para la Elaboracion de Programas Internos de Proteccion Civil v la Ley de Gestitn
Infegral de Riesgos y Proteccion Civil de la Civdad de Meéxico, toda vez que el Mercado San
Francisco Culthuacan esta destinade al servicio plitico.

2. Colocar extintores vigentes, hidrantes en ios accesos, detectores de hume principaimente en los
locales que ocupan gas L.P., asl como su respectiva sefializacién y aguellos elementos preventivos
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minimos necesarios como o indica la NOM-002-STPS-2C10
contra incendios en los ceniros de frabajo.

3. Realizar el proyectc integrai en materia de electicidad donde se establercan ias acciones
correctivas a ejecutar en la instaiacion eléciica en general, mediante sustitucian yic retire de
materiales gue se encuentren deferiorados, ademas, se debera confinar & cableado elédirico,
realizar su debida idenfificacion. y de manera permanente, se debera de realizar el mantenimisnto
preventivo considerando las filtraciones de aguz presentes en las cenaletas de los abieros ge
contrel, la restitucion de tapas, luminarias, interruptores, asi como coiccar iz seflalizacion referente &
resgo eiéctrico conforme a la normatividad aplicable. N se omite mencionar gue se debera retirar o
reubicar toda aquella instalacion de gas L.P. que esté cerca de fuenies de calor.

4. ldentificar las instalaciones de gas LP., con la cromatica comespondienie, asi como sefaar e
sentido del fivjar tambien se debera realizar &! mantenimiento ¢ susttucion de valvias de cierre
dafiadas (segun coresponda): de manera preventiva, reaiizar e retiro de sarro y acumulacion de
grasa en las tuberias de conformidad con lo establecido en iz NOM-004-SEDG-2004.

tn

Oelimitar v respetar la dimension establecida de los locaies comercizies para licerar de
obstrucciones las rutas de evacuacién, circulaciones y safidas de emergencias con e objeto de
realizar una evacuacion eficiente del sitio ante una situacion de emergencia o desastre.

8. Por ditimo, considerande que la alcaldia Coyoacsn, asi como st Unidad de Gastion Integral de
Riesgos cuentan con plenitud de jurisdiccion y son las autoridades competentes, de primera
instancia de respuesta en materia de Proteccion Civil, deberan dar s} seguimiento v asesoramiente
comespendiente, con el fin de que sean ejecutacas. las acciones preventivas v comrectivas, agui
sehaladas, asi como las medidas de seguridad necesarias gue la propia alcaldia identifique, en
conjunto con ia administracién del mercaco.

Reporte Fotografico

Fig. 3 Prozeasiz de humedad v ‘2la o2

upieres eldciricss. mamenimiario
mamenimiant

Fiz. t Lonacies eon insiiztion :mprovisaos

5426




A s AN TR B T EURETYIR FATES E N DV !”..‘.i”“‘“‘v}\l\i
CHEAL I 8 KGO [ B AT R xj'tliif"‘lﬂ

R I A A T T N A SO

@, 2020

T LEONA VICAWID
«t““ A

Q HRP[J[}LRK.J—‘J Vit

Ezparmdnt et i s a5 de 00 S0 Oy Liera o Boovionai il

N < i -
Fiy 4 Contaclo en focat comerdial en maias U . - - .
9, Cortailo e 0 oCt visitde sobierpor Fi
condivipnes Fig 5, Contacto eléctnie con visitde sobsermon g

5t P
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Aprobd: Lig-Rafael Humberto Marin Camibranis
Director General de Andtisis de Riesgos
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Opinion Técnica de mdlcadores de Rzesgo en Mateﬂa de Proteccwn Civil
Del Mercado Ajusco Montserrat {l.a Bola). Fecha de emisién: 20 de febrero 2020.

Antecedentes
Derivado del programa interinstitucional 2020, de revision de mercados, se reaiizd la inspeccion
técnica, en materia de riesgo, det Mercado Ajusco Montserrat {La Bola) ubicadc en cajle Totcnacas
Ixthxochit! (La Bola), colonia Ajusce. alcaldia Coyoacan.

Realizandose visita local por local {(230) y Iz consults a la informacion conienida en e Atas de

Riesgos de la Ciudad de México. a fin de emitir la presente QOpinidn Técnica de indicadores de R lesgo
en materia de Proteccidn Civil

Fuente: Atizs de Riesgos de la Ciucad de México.

‘Referencia:  =!  mercado  Ajusco:
‘Morigerral {Lz Bolz} ubicado an caile!
Totonacas Ixtlixechit! {La Boia). ‘

t

Colonia: Ajusco l Alcaldia: Coyoacan ;
i - f
! | Coordenadas: 12.3235578, -98 1578767
| !

,~—-aﬁar“ f"o=‘z-’= w9z BF 2o, Judrsz.
Sizaidia Cuauhigmos
T3 L3800 Ciuded de Mexizo

B
L5705 88 70
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lnformacién deEAﬂaS cie ' Descﬁpcion del fenémen0500m airededur

Fendmeno Riesgos o ¥ observaciones adicionalas
LW At | Medio . Bajo gﬁg
Sigsnicidad* : } x ! | Clinmuebie se ubica en Zona ! Lomas }
. . fn s } : : £n & Atlas de Riesgos no se tiene registre de !
Faflas y fracturas” {en st terreno) ; : : X i fraciuras en el radic cige inffuencia at pued"ie
inestabilidad de faderas* i , : : :
{destizamigntos fhujos y caidos o | . . X 1 No existen laderas an el silio, :
derrumbes) ; ; E l i
- Subsidencia y hundiientos® L ox ; : B sitio presenta hundimiento de 02 a 10cm ;
| : : anuales. _
Inundacisn® COX : Sin dalo.
Precipitacitn : : X : ' . Sin dato,
Tormenta eléctrica | = : X Sin dato.
ranizo : : : : : Sin dato.
Temp. Min, Ondas gélidas ; ; 7 X Sin dato.
Temp. Max Ondas calidas o D SR : ' - Sindato.
MNevadss ' L . X Sin dato.
' De acuerdo al Adiculo 170 dei Reglamenta de

Construccionss  para el Distrito  Federal, el
mmueble referido se ubica en Zona L lLomas,
, formadas por rocas o suelos generalmente firmes
L Zona | {Lomas}) i que  fueron depositades fuera del  ambiente
~lacustre, pero en 0§ que pueden  exisig
' superﬁcialment& G imercalades, depdsilos.
Areneso en  estade suello o cohesivos,

.ela!wameme plandos.
Forede SOIRPL. Alias e Rieeqos de la Giadad da S,‘fH L0 @ B¥OMEELINT 1l aE an visTH i « |r LY B0 Dy s Ui SO 2020

Zonificacidn geotécrica!

Guadro PA2. Amenazas

Esnmacsﬁn en campofanalisis de sitio

Fendmeno Muy
Alto

Miay Descripcion del fandmeng 5§00m alrededor y

Alto Medio Bajo Bejo obaervaciones adiclonales

Incendic. explosién En of Atlas de Riesgos de la Cludad de Meéxico se tiene e
d;if'amp‘ﬂgﬁmm vio ¥ registro de dos antecedentes con respacio al fenomeno

“wua quimico - teanoltgico, relacionado con fuga en cilindros

uga. estacionatios de gas L.

Comaminacitn, _— s ; :
AR : ¢ a conceniac g ira, asi como .

epidemia, intoxicacion, X - Se encuenira  concentracion de  basura, asl como :

plaga y radioactividar axistenzia dg faunha nociva
Accidenies, conflicta

social concantracionss ] , . . .
; £n el radio de influencia se encuentran hospitales, cenlros
masivas, sabotajes, ntue & encuentr pitales, cenlrd

X educativos, religlosos, avenidas principales con alto fiujo

tefrerismo & vehicular v de transporte piblco.

inlerrupsién de
SBIVIGIOS
Tiaty SGHRNLEL ffas e Thirsgnt the Br UaniBad d Miacs

Fiwd




' Tipo de inmueble;

i Descripcion:

i

Obsewacxones

 Mercado. £ mercacjo esta conformado por diferenies tipos de sistemas N¢ se observaron afogtaciones
| CONSITUCHivas, en elementos astructurales. ;
! Ung a base de esiructuras metélicas y el otro 2 base ge
i arcos rigidos con trabes, columnas vy iosas nianas de
concreto amads.
!l n s ta aciwno e s
Tioo Observaciones J ' Observaciones
i {Buen estade / Mai estado o fuera de noma) i Tipo {Buen estadc / Mai estado o fuera de narma’
Det tote! de i0s iocales en uso. 158, se Gere Deitotat de los 158 locaies en use, 1§ {10%:
. €omo resuiiado que: aiilizan gas L P.
+ 113 locaies son de Bajo Riesgo. (72%) : ;
| 36 locales sen de Mediano Riesgo. (23%:) : &l mercadc tiene gas L.2., ¢! fesgo prevalece
« 0B iocales son de Alto Riesgo. (5%) : Cen:
H
J Y con 72 iocaies cerrados. + Falta de vaivuias de cierre en Wwberiz de gas.
i‘ i Sas ;e Falta de sefializacion de véivules de dierre &
— | Ei riesgo prevalece en: | “; wace] i identificacidn de tuberias de Gas LP., asi
Sieci , . . P {(Nalura :
Electricas: |« Cableaco expuesto & improvisado IL o, alo © como fde: §enudo dei flujo. .
|« Elementos de contra! sin Sjacion, tales como | -0 e Tuberias ce gas 2 menos de 10 centimetros
| interrugtores, contacios, apagadares, etc. I ;|  deiasinstalaciones eléctricas. :
; *+ Contacios eléctricos sobrecargados « Distancia menor & 3.00 metrcs en're ja fyent €
| » interruptores y centras de carga sin identificar. | ;  Ceignicion y los ciiindras portatiles.
i obstruidos y en dificil acceso ; |
i = Aparzios eléctricos de alto consumo
g coneciados a muiticontaclos en instalaciones !
. Drovisionales. con evidencia de carto gircuito. :
i = Accesorios eléctricos dalados como igpas. :
i contacios. canaletas, tuberias. efc. 1
Sanltanas | Sin observac:ones ! Hidrduficzs) | Sin observaciones
\ulnerabilidad social: Sin Datos { Vuinerabilidad social al fracturaruente. : ito

Fusrle wiomAnon reCOPRACE BA WSCE B LMD PUT PEISOSAI 53 SGIRPL ZN

Mo Tiene S

No Aplica
1. Rutas de evacuacion Sxiste
2. Salidas de emergencia Existe
3. Ventilacion Existe
4 Senalizacion . Existe
5, Alarma ¢onira incendic No tiene
6. Deteciores de humo No tiene
7. Extintores Exis'e
8. Gzbinetes Zxiste
3. Hidranies No tiene
13. Tomas siamasas Ng tigre

s

£t

No cu

ook

Sin observaciones
. Sin observacdiones
Yentilacion naturat
Sefizlizaciones insuficientes
Na guema con alarma conlrs incendic
No cuentz con deteciores ¢e humo
- 8in ghservaciones
Sin cbservaciones
No guenta con hidranias.
a con tomes siamesas

Ghservaciones
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11, ASpersores Notigne Mo cuenta con asper 0 CS

12. Punlos de 1eunién No tane | No cusnta con punios de reumion

13 Zonag de mano Nesgo © Notiene Mo gusnta con zonas de menor fiesgo

14 Alerla sismica - Existe | No se encuentran en funcicnamiento.

15. Lamparas de emergencia Mo tiene @ No cuenta con lamparas de emergencia.

16 Equipe de seguridad personal . Notiene | No cuenta con equipo de seguridad personat

17 Equipe contra incendio No tiene  : No cuenta equipo conka incendio

18. Equipos de primeros auxilios Exigte Equipo msuficiente

19, Programa Imemo de PC No tiene  © No cuenta con Programa interno de Protecaon Ciil

20. Aczeso de seqvicios de
eneigencio .

21, Escaleras de 2mergencia No tiche .« Sin chservaciones

22. Barandales o pasamanos Mo Aplica . Sin obsevaciones

23, Protocelo de acluacion
{por tendiaanio)

24 Plan de manejo de arboiado Mo tions - No tienan Plan de manejo de arbolado.

25 Diclamean Esirvctural {por DRO
o corresponsable estructural)

26. Areas para alhacenamiento de
sustancias peligrosas

27 (%os

Exisle Sin observacionas

No tiene . Me guentan cun protocalns de actuacicn.

Mo tigne  No cuentan con Dictamen Estructural.

Notiene o cuenta con areas para almacenamiento de sustancias pehgrosas.

i 2 vrSad sl sunial S la HOIHEG, Joeg

Tabla E1. Slstema ex nussto (500m alrededor de los predios

Tipo y descripcion de fa exposicion {(DATO DEL ATLAS)

Cristen diectueve escuelas, dos bancos y dos mercados !

Equipaniento, infruestrchera
¥ 3ericins :
2 500 viviendas de acuerdo a los Indicadores de Peligra, exposicion y Vulnerabilidad a nivel |
AGES {Area Geoestadislica Basica). ‘
B AGEDB tiene 9,265 personas de acuerdo a los indicadores de Pehgro, exposicion y
Vulnerabilidad a nivel AGEB (Area Geuestadistica Basica).

Fuzpte: SGRPE. Al e Brssapos do i © selarl ¢ Memce SEIIRNG 200

Viviendas:

Poblacion:

B. Evaluacion general de indicadores de riesgos

De acuerdo a fa inspeccién técnica realizada, tanto an lo general, como en lo particular a los 158
locales en uso, y toda vez gue se realizd la inspeccion local per local, asi como del anaiisis de la
informacion contenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de Meéxico, se puede conchir que el
Mercado Ajusco Montserrat, es catalogado como de: Riesgo Medio,

Cabe precisar que de ios 158 locales en uso, 45 (28%) son de riesgo medio y aito, en materia de
proteccion civil.

C. Medidas preventivas y/o correctivas

1. Se debe implementar ef Programa Intemo de Proteccion Civil de conformidad a los Términos de
Referencia para la Elaboracion de Programas Intethos de Proteccion Civil y la Ley de Gestion
Integrat de Riesgos ¥ Proteccion Civil de la Ciudad de México, teda vez que el Mercado Ajusco
Montserrat (La Bola) esta destinado al servicio publice.

2. Colocar extintores vigentes, hidrantes en los accesos, detectores de humo principalmente en los
tocales que ocupan gas L P., asi como su respectiva sefializacian v aqueilos elsmentos preventivos
minimos nacesarios coma o indica 1a NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-Prevencidn
contra incendios en l0s centros de trahajo.

L S e CIUDAD INNOVADGRA
ECT e Y BERECHOS



Coinion Tazricz on ndcadores de Resgo an mater's de Frolganan e

3. Reslizar el proyeclo rrteg en matena de electricidad donde se eaabsezcan las acciones
correctivas 2 ejecutar en la instalacion eléctrica en general, mediante sustitucion yo refire de
matenales que se sncuentren deteriorados; ademas, se debera confinar el cableado eigcirice.
realizar su debide identificaciéon, v de manera permanente. se deberd de realizar f mantenimientc
preventivo considerando ias filtraciones de agua presentes en las canaleias ce los tableros Ce
condrol, ja restitucion de tapas, luminarias, interruptores, asi comoe colocar la sefalizacion referente al
riesgo eléctrico conforme a la normatividad aplicable. No se omite mencionar que se debera relirar o
reubicar toda agquella insialacion de gas L.P. que esté carca de fuenies de calor.

4 ldenifficar las instalaciones de gas LP, con la cromatica correspondiente, asi come senaslar e
sentido del fluio: también se debera realizer el mantenimients o sustitucion de valvulas de ciere
dafiadas (segln comresponda). de manera preventiva, realizar ¢ reire de sarro y acumulacion de
grasa en las tuberias de conformidad con lo establecido en la NOM-004-SEDG-2004.

5. Delimitar v respetar la dimension establecida de los locales comerciaies para liverar de
obsirucciones ias ndas de evacuacion, circulaciones v salidas de emergencias con €l coete de
realizar una evacuacion eficiente del sitio ante una situacion de emergencia o desastre

& Por gtimo, considerando que la slcaldia Coyoacan, ast como su Unidad de Gestitn Infegral de
Riesgos cuentan con plenifud ce jurisdiccion v son las auforidades competentes. de pnmers
ingtancia de respuestia en materia de Proteccidn Civil, deberan dar e seguimenio v asesoramiento
correspondients, con el fin de gue sean sjecutadas, las acciones preveniivas y correctivas, agui
sefinladas, asl come las medidas de seguridad nscesarias que ia propiz aicaldia identfigue, en
conjunio con fa administracion del mercado.

' Reporte Fotografico |

Fig 1 Contactos e matas condicionas Fig 2 insalacion elacirica dentio o local comercial, Fig. 3 Tuherz ce gas sonde e gan cosss

Sdet
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i 4 Instalacdn eléctrica en locat comeicial an
malas coninianen

. b "’ i
Fiy 8 Bxlinlor 2 una allure masima de 1.50m (Fusea ge
nooma)

iig 1, Instalacibn eiéclrica mprovisada

Aprobé: LiE" Rafasl Humberto Marin Cambranis
Director General de Analisis de Riesgos

Reviso: Ing. Yazmin Rico Rantirez C Superviss: Witro. Juarf Gerardo Vargas Pino

Coordinadora de Riesgos Territoriales . Director defvatliacion de Riesgos
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Opinién Técnica de Indicadores de Riesgoe en Materia de Proteccién Civil
del Mercado Ajusco Moctezuma. Fecha de emision: 20 de febrero 2020.

Derivado dei programa interinstitucional 2020, de revision de mercados. se realizé ia inspeccion téenica,
en materia de riesgo, det Mercado Ajusco Moctezuma ubicado en calle Nezahualpilli esquina calle Coras
sin, colonia Ajusco Coyoacan, alcaldia Coyoacan.

Reaiizandose la evaluacién del riesgo, tante general. como locai por iocal {183) v ia2 consuita de iz
informacidn contenida en el Allzs de Riesgos de la Ciudad de México, 2 fin de emitir la pre

sente Opinidn
Técnica de Indicadores de Riesgo en materiz de Proteccion Civil

< -

. B » "_.‘ : . ) R R
Fuente: Atlas de Riesgos de la Ciudad de Mexico.
;
Colonia: Ajusco Coyoscan |

: Referencia: El marcadc se ubicz entre jas
Alcaldia: Coyoacan i calies Moctecuzema y Nezahuaipili

' Coordenadas: 18.3131357. -89.15834274

Abraham Gonzéiez 67 Col. Juarez, Tded
Alcaldia Cuauhtémoc

C.P. 08600, Ciudad de Mexico

T-B5705.61 20757 0566 70
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Amenazas Naturales’

- Zonificacién geotécnica:

i informacion del Atlas de

- Descripcién del fenémeno 500m alrededor

Fendmeno " R!asgoz? - ': y observaciones adicionales
,; A\tg ,- Alte . Medio ' Bajo 'E Ba;; i
Sismicidad* i ’3 X ! 5 Eliuruelle se ubica en Zona | Lomas :
. i i i ’ No se tiene regisiro de fracturas dentro delradio de
f;‘::; gt)fracluras ten &f : ' : S ¢ ; estudio, de acuerdo ai Atlas de Riesgos de la
! ; ; Ciudad de Méxice, ‘
inestabiidad de laderas® . : ! !
(deshzamientos, flujos y ‘ i X Mo existen laderas en el sitio :
caidios ¢ detrumbes) : é : i i
Subsidencia y hundimientos™ | ! box i . Ef sitio no se ubica en zona de hundimientos :
Inundacion® : i | i X | Sndato
Precipitacion i DX Sin dato
Tormenta eléctrica ! ; : box Sin dato
Granizo o | ‘ X ' ‘ Sin dato
Temp. Min. Ondas géfidas i ! | : I x I Sin dato
Temp. Max Ondas cafidas ! X ‘ Sin dalo
Nevadas | i} i box o _Sin dalo

Zona | {Lomas)

. De acuerde at Articulo 170 del Raglamenio de.
Construccionas para e Distrito Faederal et inmuasble
referido se ubica an Zona |, Lomas, formadas por rocas o
suslos genoralmante firmes que fueron depositadas fuera

. del ambiente lacustra, paro #n los que pueden existir,
supediciaimente o ntorcalados. dopdsitos arencsos an

__ &stado stello o cohaswos relativamants hlandos.

152 2 Carapd P P L ge SGIRPC 2004

Fuanie !:l;IRP(' mlas de Hipsgos do i Gantid o Mazico 8 mioomacin copituda e s

Cuadro PA2. Amenazas Antropogénicas

Eslimacién an campo/andlisis de sitio

Muy Lo Muy
Allo Ao Medio Bajo Bajo

Fendmeno

Incerndio, expiosidn,
derrame, flamazo ylo
fuga.

Contaminacion,
apidenua,
inloxicacion, plaga y
radicactividad
Accidantes, conflicto
socisl
conceniraciones
masivas, sabotajes.
terrorismo e
interrupcion de

serviclos
ity SGIREC. Allas e Mmsges do Ja Cudad s fexco.

Abraharmn Gonzalez 67 Cal. Juarez,
Alcaldia Cuauhtémoc

C.P. 06600, Ciudad de México
T-57 05-68120/ 57 056670

2de b

Descripeion def fendmeno 500m atrededory
observaciohes adicionales

En ¢ Atlas de Riesgos de la Cludad de Méxica se observe
et ef radic de influencia 11 incidentes relacionados a
fiamazos, fugas de gas, incendios en casa habitacién y
comercios.

-

No se lienen registros de incidencia de este fendmeno en -

© el yadio de influencia.

En el radio de influencia se encugntran una eslacion del
STC Melro, y $e tiene regisiro de 20 eventos retacionados
can esle fendtmeno comp accidentes de diferante
naturaleza y problemas con el servicio de agua potabla.
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{ Tipo de inmueble: Descnpcron_ Obsewaciones :
- Mercado : E‘ mercado esia hecho a8 base de marcos rgidos v Eosa Mo se observaron afectaciones en gl

g maciza. ‘ astruciura.

instalaciones 4
Tipe | Observaciones ; " : Observaciones

{HBuen estado / Mzl estado ¢ fuera de noma) Tipo {Buen estada / Ma! estado ¢ fuera de norma) -
i F
i el tolal de ios locales en use, 177, se tiene como ; Del total de ios 174 iocales en usc. solamente |

i resuliaco que: {34 (20%) utitizen gas L.P. v el riesgo

» 116 iocates son de Baio riesgo. (68%) | prevaiece e .
» 43 lpcales son de Medio resgo. (25%) :

1
» 12 ioczles son de Alte resgo. (7%} 5 |« Faita de valvuias de clerre en ‘uberia de
v : o gas
Y con 12 cerrados. ‘Gas | « Falta de sefislizacion de valvules de clerre

t Eléciices: | PNatwalo | e identficacion de tuberias de gas L.P. asi
: Ei riesga prevalece en. : P b como del sentido del fujo.
‘ « Cableado expuesio e improvisads 5
a Elementos de contral sin fjacion, taies como i
: interTuptores, contactos, apagadores, elc. ;
7 » Aparatos  elécidcos  de  alto  consumo ;
conectados a multicontactos en instalaciones - ; |
provisionales. : i
: o Falta de accesorios en eiementos de conirai y i
: toma corrientes, ‘
| Senitarias: | Sin cbservaciones  Hidradlicas: ; Tinacos presentan fuge

‘ Vuinerabilidad sociai: : SD Vulnerabifdad social al fracturamiento: | Medio

Funie MVETNRCN reconiads o0 wisan g Campd wor corsems de SGIRPC 2020

Exigte

NG Tiene / Observaciones

_ , Ne Aplic .

1. Rutas de evacuacién _Notieng - No se cuenta con sefializacion

2. Sahdas de emergencia © Notleng . Nocuenta con salidas de emergencia

3. Ventilscion Nc tiere - No cuenta con ventilacion

- Senai:zacncn e o qu‘jgge _No existe senalizacidn de mingin tips

5. ‘Aiama canira mcend;o . Noteng \io cuentan con Iar-na -

8. Detectores de humo -7 Notiene  Nocuenian con detectores de huma

7. Exiintores o Natiene  No cuentan con extintores

8. Gabinetes " Notiene - Sincbservaciones

g. Hidrantes o No tieng_ . Sin observacionss

10 Tomas sxamesas No tiene - Sin observaciones

1. Aspersores . WNotiene San obsarvaciones
12 Pumtas de reunion L Notgene Nose encuentra seftalizado
13. Zonas de raenor riesgo . Notene Noastin senaiez_aéas las zonas de menor fgsgo
14, Alerla sismica Notiene  No cuentan con recepiores de aleramients sismice

13, Lamparas de emergencza _ Notiene  No cuenls con idmparas de emergencia

18, Equipo de seguridad personat . Netiene  Cuentan con equipo de seguridad personal

17 Equipoconimgincendio Notiene  No cuenta con equipe corira incendio suficiente

18. Equipos de primeros auxiios - No tiene _Cuenta con equipo de primetas auxilios

19. Programa intemo de PC ) Notiene No cuentan con Programa Interno de PC
Abraham Conzalez 67 Col. Juarez, 3de@ OISR BN el
Alcaidia Cuauhtemoc WIS RTIIONOD
C.P. 06600, Ciudad de México
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Ul 2 vsans ohie Didicacdores G0 Hwesaga O tiesdoie der Proiecesds: Ol )
20 Acceso de servicios de
emergancia . :
21. Escaleras de amergencia Mo tieng | No lienen escaleras de emergencia
22, Barandales o pasamanos © MNotiene  No cuentan con barandales o pasamanos
23, Protocolo do actuacion ' :
{por tantmeno) !
24. Plan de manejo de arbolada © Notiene | No lieren Plan de manejo de arbotado
25, Diclamen Estructural {poar DRO
o corresponsable estructural}

76. Areas para almacenamients de . ‘ . . . . .
; . © Netieng ¢ No cuentan con & ara almacenamiento de sustancias peligrosas
sustancias peligrosas . 0 cle rea para almacenamiento de s ias peligrosas

27.Qlros : ’

Fueer 2, miom: auiHl reco it Die A5 08 0oy pod g aGani a2t SOIRRPG, 2020

Exisle ! Las calles no tenen ia dimension adesuada

Mo tiene | No cuentan con protecolos de actyacion

No fiene | No cuentan con Dictamen Estructural

Tabla €1, Bistema expuesto (500m alradador de fos predios)
Tipo y descripcion de la exposicion en hase al AR

Existen 18 escuetas 2 bancos, 1 yasoinera y un 1 mercado

COMX

Equipamienio, Infraestructura
y sarvicios:
- 1,785 viviendas de actierdo a los lndicadores de Meligro, expeosicion y Vulnerabibidad a nivel
AGEB (Araa Geoestadistica Basica)
LV AGER tieng 6,162 parsonas da acuerdo a tos indicadores de Peligio, exposicion v

Vuiherabilidad a nivel AGEB fArea Geoestadistica Bésica).
Fuenlr SCIRPG, Mias e Ricsges Jo b Clhedf e YBevice SSIRPT 2020

Viviendas:

*ohlacion:

B. Evaluacion general de indicadores de riesgos

De acuerdo a la inspeccion técnica realizada, tanto en lo general, como en o particular a los 171 locales
en uso, y toda vez que se realizd fa inspeccién local por local, asi como del analisis de la informacion
contenida en ef Allas de Riesgos de la Ciudad de Méxice, se puede conciuir que sl Mercado Ajusco
Moctezuina, o5 catalogado comeo de: Riesgo Medio.

Cabe precisar que, de los 171 locales en uso, 55 (32%) son de nesgo medio v bajo. en materia de
proteccién civil,

C. Medidas preventivas yio correctivas

1. Se debe implementar el Programa Intemo de Proteccion Cwil de conformidad a fos Térmnos de
Referericia para la Elaboracion de Programas Internes de Preteccion Civil yia Ley de Gestidon Integral de
Riesgos y Proteccidn Civil de fa Ciudad de México, toda vez que ef Mercado Ajusco Moctezuma esta
destinado al servicio publice.

2. Colocar extintores vigentes, hidrantes en los accesos, defectares de humo principalmente en los locales
due ocupan gas L P. sefializados, as! como aquelios elementos preventivos minimos necesarios como lo
indica la NOM-002-8TPS-2010 Condiciones de seguridad-Pravencién contra incendios en 1os centios de
trabajo.

3. Realizar el proyecto integral en materia de electricidad dorde se establezcan las acciones correctivas y
preventivas a ejecutar en la instalacion eléctrica en general, mediante sustitucion yio retiro de materiales
que se encuentren deteriorados; ademas, se debera confinar el cableado elécirico, realizar su debida
identificacion, y de manera permanante, se debera de reafizar el mantenimiento preventivo considerando

Abraham Gonzalsz 67 Col. Juarez, 4ded CHITIAL INNOYADOR I

Alcaidia Cuauhtéimoc ' Y Dl DERECHOS
C.P. 866800, Ciudad de Méuico
T-57 056120757 06866 70
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ia restitucion de tapas, juminarias, interruptores, asi como colocar la sefalizacion reierenie al riesgo
eléctrico conforme z la nomatividad aplicable. No se omile mencionar que se debera refirar o reubicar
toda aquella instalacion de gas L.P. que este cerca de fuentes de caior.

4. icentificar las instalaciones de gas L.P., con la2 cromatica correspondiente, asi como senalar el sentide dai
flujo; también se debera realizar el mantenimiento o sustitucion de véivulas de cieme dafadas {segun
corresponday; a manerg preventiva, realizar el retiro de saro y acumuiacion de grasa en las tuberias de
conformidad con lo establecido en la NOM-004-SEDG-2004. instelacicnes de aprovechamiento de gas
1P disefio y construccion.

o

Delimitar y respetar la dimension estabiecida de los locales comerciales para liberar de obstrucciones las
rutas de evacuacion, circulaciones y salidas de emergencias con & objeto de realizar una evacuacion
gficiente dei sitio ante una situacién de emergencia o desastre.

2

Por Gltimoe. considerando que 12 gicaldia Coyoacan, asi como su Unidad de Gestion Integral de Riesges
cuentan con plenitud de jurisdiccidn v son las autoridades competentes, de primera instanciz de
respuesta en maieria de Proteccién Civil, deberan dar el seguimiento vy asesoramienis
correspondiente, con el fin de que sean ejecutadas, las acciones preventivas y correctivas. aqui
sefaladas, as! como las medidas de seguridad necesarias cue ia propia aicaldia ideniifique. en
conmjunto con ia adminisiracidn del mercado.

Reporte Fotografico

" Fig. 1. Instalzcidn elseirica mal eiecutada. Fig. 2. instaiacion elechica mal ajecutats.

Fig. 3. Exfintor sobre gado

Abraham Gonzalez 67 Col. Judrez, 5ce6
Alcaldia Cuguhtemoc

C.P, 08600, Ciudad de México

T-57 0581201570268 7C
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" Fig 4, Inslalacitn 2lécinca improvisnda

. : :
Fuy B Zons datinecos con fuga Fiy. 6. termuptecas sin conflinanuentn

Atentamente

Aprobd: Lic. o Mumbertc Marin Cambranis «,
Director General de Analisls de Rlesgos

Revisd: Ing. iln Rico Ramirez -1 Supenvist: erardo Vargas Fino,
Coordinadora de Riesgos Territoriales C Director hluacion de Riesgos
| FCABORD T T TTARG GPE XMERA GARCIA CONTREARS BRGATAT ]
Abraham Gonzalez 67 Col. Juarez, 6de®
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SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL

DIRECCION GENERAL DE ANALISIS DE RIESGOS

2020

M\\ &' S LEONA VICARIO

Ciudad de México, 27 de julio de 2020

SGIRPC/DGAR/1693/2020

Asunto: Opinion Técnica de Indicadores de

Riesgo en materia de Proteccion Civil del
Mercado Artesanal Mexicano.

§¥F§ Qﬁ GOBIERNG DE LA
AR J CHUDAD DE MEXICO

LIC. ANTONIO LEMUS CABRERA )
DIRECTOR DE PROTECCION CiVIL EN COYOACAN
Prolongacién Viaducto Tlaipan s/n, esquina con Acoxpa,
colonia Ejido Santa Ursula, alcaldia Coyoacan.
teléfonos: 56 10 87 19, 56 10 §7 02

PRESENTE

En atencion a la solicitud realizada via telefonica de fecha 24 de julio del 2020, donde se requiere llevar a
cabo la revision del Mercado Artesanal México: Felipe Carrillo Puerto numero 25, colonia El Carmen,
alcaldia Coyoacan, le informo lo siguiente:

El dia 25 de julio de 2020 se realizé una inspeccion técnica del sitio, asi como la consulta y analisis de
informacion publica contenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, a fin de emitir la Opinion
Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Proteccion Civil con folio OTIRPC/IDER/CRT-VR/251/20,
determinando al sitio en Riesgo Alto, misma que se anexa al presente para su pronta referencia.

Lo anterior con fundamento en los articulos: 1, 2, 3 fracciones |, IV y XI, 11, 16 fraccion VIil, 20 y 33
fracciones IX y XXXVIl de la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la Administracion Pablica de la Ciudad
de México, 1, 9, 29, 30, 31 fracciones lIt y VIi, 32 fraccién VIl 58, 61 fracciones IX y XI, 71 fraccion Vil
75 fraccidon V, 189, 191 y 194 de la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de México; 1, 2, 14 fracciones
V, VI, X, XXX, XXXVIlEy XLV, 15 fracciones VI, Xi y XXII, 16, 17, 19 fracciones Vil y IX, 97 y de la Ley de
Gestién Integral de Riesgos y Proteccion Civil de la Ciudad de México; 1, 7 fraccion Vill inciso C), 169
fracciones XI y Xl del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administracion Publica de la Ciudad
de Meéxico; 1, 2 fracciones XIX y XXV, 7 y 8 del Reglamento de la Ley de Gestién In F’t’égral de RSJOS Y
Proteccion Civil B .

Sin otro particular, aprovecho la ocasidén para enviarle un cordial saludo. sl
i - P JEITCR LA

ATENTAMENEE" COYOACAN

7 « TRADICKIN ¥ VANGLIAFOWA «

DIRECCION DE
’ | PROTEGEION GiviL

LIC. RAFAEL HUMBERTO MARIN CAMBRANIS R

DIRECTOR GENERAL DE ANALISIS DE RIESGOS A S

Cccep. Arg Myram Urzoa Venegas, Secretaria de Gestion Integral de Rresgos y Proteccion Civil - Para su conocrmiento, cgomers@odmyx gdp mx
C Manuel Negrete Arias. Atcalde en Coyeacan - Para su atencion: aicaldecoyoacan@edmy gob.mx
Mtro.. Marco Antonio Salas Salinas, Direcior ¢e Evaluacién de Riesgos - Para sy conocimiento, meamirezs@sgispc cdmx.gob mx
ing. Yazmin Rico Ramirez, Coordinacsdn de Riesgos Territoriales - Para su conociments, verificacionimpactourbanodgarn@gmanl com e
C. Pedro Damel San Romén Osono, J U.D. de Andlisis de Riesgos y Memtoreo de Emergencias - Para su atencion, psanremano@acoyoacan :dmx gab ™
Aschiva -cdmxsg rpcdgar@gmail com

SIN VOLANTE

SUPERVISO: | MTRO MARCO ANTONIQ SALAS SALINAS

REWVISO. ING_YAZMIN RICO RAMIREZ vd

ELABORO: ARQ VICTOR ALFONSG GIL CARRILLO A

Abraham Gonzalez 67 Col. Juarez, CHUDAD INMOVARDE S
Alcaldia Cuauhtemoc YO BERTOMO,
C.P. 06600, Ciudad de México

T-570656670



SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION GENERAL DE ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE EVALUACION DE RIESGOS

5“ 2020

“LEONA VICARIO

i
OTIRPCIDERICIT VRI2E 20
Opinién Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Proteccion Civil

E ! Qﬁ GORIERNO DE LA | =
‘ d clupAD DE MExIcO | K

-Mercado- ArIJesanal México Fatlpe Camflo Puerto numero 25, colonia El ';::;?6:?
Carmen; acafdia Coyoacén L . . _ 27/07/2020

Derivado del requerimiento realizado via telefénica de fecha 24 de julio del 2020, se llevé a cabo la
revision de! Mercado Artesanal México. Felipe Carrillo Puerto nimero 25, colonia El Carmen,
alcaldia Coyoacan.

Se realizé la consulta y andlisis de |a informacion contenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de
México, asi como la inspeccién técnica al sitio de referencia, a fin de emitir la presente Opinién
Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Proteccion Civil.

Ubicacién/Domicilio

i

Fuente: Atlas de Riesgos de la Crudad de Mex:co 2020’ .'
Alcaldia: Coyoacan i Colonia: El Carmen | Calle: Felipe Carrillo Puerto nimero 25
Coordenadas: 19.350177°, -99.163403 °

. . . - . 1 de 7 paginas
Abraham Gonzalez 67 Lol Juarez. B TAL gNNOVHQQQ
Aicatdia Cuauhténioe Vi DERECHO
e F06600. Ciudad de Mexico
T-57 05 66 70 /h5-21-14-59
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AL
OTIRPCIDER/ICRT-VR/251/20
Opinion Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Proteccidn Civil.

'A. PELIGRO, VULNERABILIDAD Y EXPOSICION

Guadro PA1. Peligros y Amenazas Naturales

Informacién del Attas de | Descripcién del. foriGmeno 500m alrededor
Fenémeno i Riesgos - Muy. . observacionss adigo:_;g_les
o e é...&*_w___l A'fo Medm‘ B‘ajg Bajo. AR -
Sismicidad™ ? X : . Etinmueble se ubica en Zona |l Transicidn.
Fallas y fracturas* (en el : S/D S/D S/D s | S | Sin dato
terreno) T ' ) o
Inestabilidad de laderas* ;
(deslizamientos, flujos y LoX No se observan en el sitio.
caidos o derrumbes) A T o ~
Supsidencia y hundimientos* ;. X _ | Elsitio no presenta hundimientes. . . .
jnundacién* X 1T _ Sin dato. K
Precipitacion R X Sin dato. o
Tormenta eléctrica RS B S . S SR __Sin dato. o
Granizo i Ao X i _ e Sindate, _ i
" Temp. ] Min. Ondas gélidas T . X Sindato. '
Temp. Max Ondas calidas | X i : ] - Sindato, .
Nevadas ...l B . Sin dato. .
f “De atperdo -2l Atticujo.- 170+ dal Reglamenta de |
: Constryceiones -para’ e .Federal, el inmueble |
‘ ido:se. ubica en Zona' If, Transicion, en la que los |
; depbsitos” proamdos se - gncuentran a 20 m de’
Zonificacion geotécnica: i Zona il (Transicién) profindidad,. .o'..menos, Y. que. estd constituida :
: : ! _ predominantarsents - por - &stratos - arencsos y limo- |
j arenosos “ftercalados -con_capas de arcilla lacustre, el |
espesor  de: éstas- es vanable entre decenas - de ©
‘ | centimetros y pocosmetros, :

ed
Fusnte SGIRPE Atlas de Reesgos de iz Chudad de México e informacion remptlada en nnspeccmn de campo por parsonal de SGIRPC,2020.

Fenémeno

: " En el entorno se presentan fugas de gas de tomas
X . ; : domiciliarias y algunos negocios, asi como :
) e 'mi :ncend:os de casa habﬂacmn L

incendio, explosion,
derrame, flamazo y/o fuga.

Contaminacion, epidemia, | ST
intoxicacién, plaga y . 8/D ¢ SID* SO :-S/D . SD Sln Dato

radicactividad : e T 4 o e
Accidentes, conflicto social 7 , En el entomo se presenta una alta afluencia de -
concentraciones masivas, : : % ; . personas, especialmente los fines de semana o en

sabotajes, terrorismo e ! fechas conmemorativas, asimismo se presentan
interrupcion de servicios : . . accidentes viales.

fuente SGIRPC. Atias de Riesgos de la Cudag de México 2020

¢ de 7 pagmas
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_Cuadro V1. Vulnerabilidad del establecimiento, predio o inmuejtjlg R

Tipo de Descripcién constructiva: Observaciones:
inmueble:

El mercado tiene una planta baja yiFue posible observar que la cubierta de velaria se encuentra
Mercado un primer nivel, asimismo cuenta con | colapsada, presenta faita de mantenimiento en los tensores de
un sistema estructural a base de;acero y las sujeciones se encuentran oxidadas. De igual forma
marcos rigidos con columnas y vigas | presenta falta de tensidn en las lonas que cubren los espacios
de acero con un sislema de entrepiso | entre secciones de cubierta, lo cual aunado a que las bajadas
de losa-acere y una cubierta a base | pluviales se encuentran saturadas y cbstruidas por hojas y ramas
de wvelarias tensadas con cables|de los arboles cercanos, se genera que el agua de lluvia se
metalicos, la edad aproximada del|acumule.

inmueble es de 9 afios. Asimismo, existen wvarias seccicnes de lona gque han sido
rasgadas, por io que se presentan escurrimientos y goteras que
afectan a los locales del mercado.

A fin de mitigar los riesgos, los locatarios han colocado lonas para|
cubrirse de las goteras y se han realizado la canalizacioni
provisional de una de las bajadas pluviales obstruidas.

Cabe sefalar que en el sistema de entrepiso del mercado se
cbservaron fisuras en la losa y drenajes tapados, lo cual
contribuye a fas fillraciones y escurrimientos al interior del

) mercado.
Vulnerabilidad por instalaclones
: Descripcion . .
Tipo {Indicar caracteristicas y condiciones que determinan el grado de vuinerabilidad) Alto | Medio | Bajo .
Al interior del mercadc existen luminarias generales bien instaladas y tableros
generales que cuenian con pastillas termo magnéticas para cada local, sin
Eléctricas embargo, no estan identificados los locales y existen muchas instataciones X
provisicnales, luminarias extras, cableados con empalmes mal ejecutados y el
uso de multicordactos. Aunado a un uso excesivo de focos decorativos, por io que
es probable que exista una sobrecarga de los tableros generales. _
Gas ; . .
. 3/ /D S/D
(Natural o LP) No cuentarn con dichas instalaciones S0 S IR
Hidraulicas |No se observaron afectaciones. X
Sanitarias | No se observaron afectaciones. R
Vulnerabilidad social: Sin Dato Vuinerabitidad social al fracturamiento: Sin Dato

Fuente: SGIRPC. Atias de Riesgos de fa Ciudad de México e informacidn recopifada en inspeccién lécnica de campo por personai de SGIRPC, 2020,

E

Cuadro V2. Vulnerahilidad aqoriada a elementos de pmtecci_ér}j,civii del inmueble -

o Elemento -~ | Existe  Noexiste | Noaplica : ) Observaclones

1. Rutas de evacuacnon X Es necesaria su senallzamon

2. Salidas de emergenma X Si cuenta

3. Ventilacion X ~Natural
4. Sefializacion X : - Es necesaria reforzamiento
5. Alarma contra incendio )‘ - x No existe '

6. Detectores de humo X No existen

- ' o : ' - "Es necesario el reforzamiento colocando .
7. Extintores - X
: : . mas extintores.
8. Gabinetes {equipo contra incendio) E ' " No existen
9. Hidrantes ‘ X No aplica
. N ) 3 de 7 paginas
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10. Tomas siamesas ' 5 - . X iNe aglfpa S

11. Aspersores - T . ' X iNo aplica

12. Puntos de reunion x - ~ Existen puntos de reunién

13. Zonas de menor riesgo X . _ ; Existen puntos de reumon

14. Alerta sismica : X .No se observo

15. Lamparas de emergencia X " No existen

16. Equipo de seguridad personal X "No se observé

17. Equipos de primeros auxilios X  ‘Noseobsevé

18. Programa Interno de PC X 'No cuenta

19. Acceso de servicios de emergencia : oy - Existe accesibilidad suficiente para los
 servicios de emergencia.

20. Escaleras de emergencia X ‘No cuentan

21. Barandales o pasamanos ' X “Sicuenta
22. Protocolo de actuacion (por fenomeno) ‘ N - - Sin dato. Es necesaria su implementacion
23. Plan de manejo de arbolado ' Sin dato. Es necesaria su lmplementacmn
24. Dictamen Estructural {per DRO o C/SE) Sin dato. £s necesaria su implementacmn
25. Areas para almacenamiento de : o - '
sustancias peligrosas

XX %

X “No aplica

fuzne mionmacion recoplacga en nspeccion ecnica dé campo puf pe;sonai a3 S"‘IRPC 2020

Tabla E1. Sistema expuesto(500m alrededor de los predios)
_ Tipo y descripcion de la exposicion =~
Equipamiento y ser\ncros Exlsten 27 escueias y 24 establecimiento de salud.
Infraestructura 1 Hotel, 11 Bancos y 1 Gasolinera
' 894 viviendas de acuerdo con el Moduilo del Atlas de Riesgos “Indicadares de Peligro,

Viviendas. . Exposicién y Vulnerabilidad a nivel AGEB (Area Geoestadistica Basica)".

Poblacian: 2,645 personas de acuerdo con el Médulo del Atias de Riesgos “Indicadores de Pehgro
: Exposicién y Vulnerabilidad a nivel AGEB (Area Geoestadistica Bésica)”.

' Equipamiento

Conjunio de wanuebles pUblcos. instalaciones construcciones y moblana uroano. destnados a prestar a la poblacion servicios pitblicos. de adminisacion pubhca, de educacion y culura; de comercio, de Satud y
asistencia, de deporte y de reareation, de trastado y ce ransporie y olros. para satisfacer sus necesidades y su brenestan ’
“ tafraastragtura urbana:
Dislabus0n y piden de 1as paites del conuntd imdDiiaia Jel SONUNo POLEICG 88 i3 Ciudad de Maxkeo. subyacents al equipamignia whand existente o por estzldecerse, que comprengds i3 via pablica, el susio de ysa comin
135 retes sublerdngas de distinbucidn de bienes y servicios. 3t como ks demas bienes mniebles analogos. o T )

Fuente SGIRFC Atias de Riesgos de ia Cuadad de Méxco SGIRPC. 2020

B. EVALUACION GENERAL DE INDICADORES DE RIESGOS

|
N

De acuerdo a la consuita y analisis de 1a informacion publica contenida en el Atlas de Riesgos de la
Ciudad de Mexico, asi como la inspeccion técnica realizada en campo, el mercado es catalogado
como de: Riesgo Alto, toda vez que la velaria existente presenta mucha falta de mantenimiento,
por lo que pueden generarse colapsos de las lonas colocadas o desprendimiento de las mismas, en
tanto no se realice el mantenimiento preventivo y correctivo de la misma; de igual forma existen
condiciones de riesgo por las instalaciones eléctricas mal ejecutadas y sobrecargadas.

Alto[X] | Medio|_} [Bajo[ ]
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C. MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS

1. Es necesaria la reparacion de la velaria mediante la sustitucion de lonas, mantenimiento
preventivo y correctivo de las mismas, asi como de los cables de sujecién, a fin de que cubran
su funcidén de proteccion para los locales, cabe destacar que dichas mejoras y
mantenimientos deberan realizarse por personal técnico especializado y capacitado, se
recomienda que tales trabajos se ejecuten de forma intercalada y por secciones a fin de
afectar lo menor posible a las actividades del mercado, en su caso el desarrolio y
calendarizacién de los trabajos podra estar determinada por el area que desarrollara tales
trabajos. lgualmente se recomienda involucrar a la Secretaria de Desarrollo Econémico para
gue el mercado sea incluido dentro de algun programa de mejoramiento.

2. En el mismo sentido y aunado al mantenimiento de las velarias es necesario el mantenimiento
de las bajadas pluviales y la poda de los elementos arbdreos cercanos, a fin de evitar
obstrucciones en la instalacion que generen la acumulacion de agua de lluvia.

3. Es necesaria la realizacion de un estudio de cargas eléctricas por local, a fin de determinar el
numero maximo de luminarias y contactos con que debe de contar cada local, lo anterior para
evitar sobrecargas en la instalacion eléctrica. Por lo que es necesario el mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas, la rehabilitacion de las luminarias
generales y el retiro de las instalaciones provisionales junto con el cableado con empalmes
mal ejecutados; en los locales se deberd evitar el uso de multicontactos ‘para disminuir
sobrecargas.

REPORTE FOTOGRAFICO -

. - ) 5 de 7 paginas
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Fig.7 y 8. Tablero eléctrico sin identificar y cableados provisionales expuestos.
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Frg 7y 8 V:sra de uso de multrcontacros sobrecargado e msralacrones provisionales expuestas junto a bajadas provisionales.

Atentamente

/%?”

Aprobé: Lic. Rafael Humberta Marln Cambranis
plrectqr General de Analisis de Rlesgos

fn.

Supervisé: At a eda Segundo. T Revisé: Ing. Yazmin Rico Ramirez

J.U.D. de Evalyacion Qe Riesgos Coordinadora de Riesgos Territoriales
i
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“2020, ANO DE LEONA VICARIO, BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA’
Ciudad de México, a 15 de enero de 2020

ALCDPCH062/2020
ASUNTO: DICTAMEN TECNICO DE RIESGO
ENMATERIA DE GESTION INTEGRAL
w il = pE RIESGOS Y.P OTECCIONICIVIL.
RODOLFO ASTUDILLO CUEVAS i N
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION Y EVALUACION : 4@9“ R R
FELIPE CARRILLO PUERTO NO 25, MERCADO ARTESANAL MEXICAN B =
PRESENTE: : ?
¥ i
% LT L
REQUERIMIENTO: | !
Revision de elemento arboreo localizado en el acceso principal del Mercado W&mmtﬂé@ny;ﬁx&so
de dimensiones. RECIE: A oz
o V7-OV- IO
DATOS GENERALES \
noree 18X
UBICACION GEOTECNICA Y SISMICA
Mo CONTROL o O*-]@ 6

De conformidad en lo dispuesto en ef articulo 170 del capitulo VIIl def reglamento ¥ con las figuras 2.1y 1.1 de
las normas técnicas compiementarias para disefio y construccion de cimentaciones y disefio por SISMOS,
respectivamente, la estructura se encuentra en la ZONA 1l DE TRANSICION cuyas caracteristicas se definen:

ZONA IlI. TRANSICION, en la que los depoésitos profundos se encuentran a 20 m de profundidad, 0 menos y que
esta constituida predominantemente por estratos arenosos y limos arenosos intercalados con capas de arcilla
lacustre; el espesor de estas es variable entre decenas de centimetros y pocos metros.

INSPECCION OCULAR

Sobre su requerimiento me permito informarle que personal de la Unidad Departamental de Analisis de Riesgo
y Monitoreo de Emergencias, perteneciente.a. s Riesgos y Proteccion Clvit en
la Alcaldia de Coyoacén, se presentd al lugdr dab \do rékl5r e inspeccion, de conformidad a lo
establecido en los articulos 19 fraccién Viil, 21 '%f GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCION GIVIL DE LA CIUDAD DE MEXNRpidamas normativid; laplicable que permita prevenir o mitigar
condiciones riesgosas, asi como, Instrumentos de la Proteccion C?sﬁlé‘%émagﬁbéﬁco, de la cual se desprende el
siguiente Informe: ‘ =TI :

30, ef cual es.yna palmera y esta locahzada en el
bina altura entré 20 - 25 metros y 1.2 metros de

i
H
-4
I
i
1

Al momento de la visita se procedit a revlsaﬁ?up;plemshto;‘;
acceso principal de! Mercado Artesanal Mexjcarno, cuerita. &
diametro. T >

Prolongacién Viaducto Tialpan S/N, Col, Ejido Viejo de Santa Ursula Coapa, C.P. 04980
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Se pudo observar gue su area de confinamiento es muy reducida en comparacion a sus di'rn'ensionegg actuales,
ademas de que inicia unos 50 cm por arriba del nivel del suelo, porlo cual, se aprecia que su gi(;;tabilida?d es.menor
y en conjunto con sus dimensiones propician un riesgo mayor de inclinacion. R _ %

Se aprecia que esta delimitado y esta prohibido cualquier contacto o acercamiento con digho e!emqib _a_rbé;eo,

DICTAMEN TECNICOQ

Dadas-!aé gircunstancias observadas en que se encuentra el elemento arboreo, se considera UN RIESGO ALTO,
debido a sunestabjlidad, ubfcacién y con altas posibilidades de colapsar. Es importante y urgente mitigar el riesgo
generado por el mismo, considerando que se retire para evitar dafios en el inmueble y sobre todo en fa poblacion
visitante que es de aita afluencia. .

Todo lo anterior se debera atender con las siguientes recomendaciones. a efecto de prevenir, mitigar y evitar
futuros dafios y/o accidentes.

RECOMENDACIONES

1. Proceder a la brevedad posible a realizar la sustitucidn o retiro del elemento arbdreo para con elio, evitar
dafios a los ransetntes y al interor del inmueble,

FUNDAMENTO LEGAL APLICABLE
LEY DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECGION CiVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO

Articuto 19. Son atribuciones de las Unidades de Gestién Integral de Riesgos y Proteccion Civil de las Alcaldias,
en el ambito de sus respectivas competencias, las siguientes:

VL. Reslizar opiniones y/o dictamenes de Riesgo en los {érmines de esta Ley y su Reglamento

Articule 210. Cuando la Secretaria o Alcaldia adviertan, previo dictamen u.opinién técnica, que alguna propiedad
privada representa un Riesgo en materia de Proteccitn Civil, requeriran al propietario, administrador o poseedor
del bien que genere el Riesgo, que realice las obras de Mitigacién que resulten necesatias, Dicho requerimiento
debers realizarse en los términos establecidos por el proueﬂii'{iﬁ;ntc que para tal efecto debera contemplarse en
el Reglamento de la presente Ley.

Articulo 211. Las personas propietarias, administradoras, poseedoras del bien que genere" Riesgo, estaran
obligados a ejecutar las obras de Mitigacién necesarias para evitar dafios a la poblacién, sus bienes o entomo,
asi como aquelias necesarias para impedir.el accesa al sitio riesgoso.

Prolongacidn Viaducto Tlalpan S/N, Col. Ejido Viejo de Santa Ursula Coapa, C P. 04980
Alraletta re Covnacan. Tal 86 10 87 22
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Articulo 212. Una vez concluidas las obras de Mitigacion en materia de Protecclon Civil, la persona propietaria,
administradora, o poseedora daré aviso de terminacién a la autoridad que haya ordenado los trabajos, Ja cual
revisaré la ejecucién de los mismos pudiendo, en su caso, ordenar su madificacion o correccion.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Atentamente

i &
LIC-A 0 KEMUS CABRERA
C.C.P MANUEL NEGRETE ARIAS. Alcalde de Coyoacan, _
EDGAR MANUEL GONZALEZ CONTRERAS. Direcior General de Goblemo y Asuntos Juridicos.
IGNACIO ANTONIO RODRIGUEZ LIMONES. Coorifinador de Asesares y de Planeacién dei Desarrollo.
JUAN ANTONIO SANDOVAL AGUIRRE. Subdirector de Mercados y Via Piblica.

i |
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ok E_?:E ﬂl
Pﬁmwwz'méﬂ Y

EXRLEACION
RECISE: E W/XL“
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“2020, afio de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2020
ALC/DPC/0160/2020

ASUNTO: DICTAMEN TECNICO DE RIESGO
EN MATERIA DE GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y PROTECCION CIViL.
JUAN ANTONIO SANDOVAL AGUIRRE
SUBDIRECTOR DE MERCADOS Y VIA PUBLICA
MERCADO ARTESANAL MEXICANO
FELIPE CARRILL.O PUERTO NO.25
PRESENTE:

A efecto de prevenir y mitigar riesgos en el Mercado Artesanal Mexicano, se llevd a cabo un recorrido de sus
instalaciones con el fin de procurar la integridad de los visitantes y locatarios, por lo cual se deriva el
presente dictamen.

DATOS GENERALES
UBICACION GEOTECNICA Y SISMICA

De conformidad en lo dispuesto en el articulo 170 del capituio Vil del reglamento y con las figuras 2.1 y
1.1 de las normas {écnicas compiementarias para disefio y consiruccidn de cimentaciones y disefio por
sismos, respectivamente, la estructura se encuentra en la ZONA [f DE TRANSICION cuyas
caracteristicas se definen:

ZONA II. TRANSICION, en la que los depdsitos profundos se encuentran a 20 m de profundidad, 6 menos
y que esta constituida predominantemente por estratos arenosos y limos arenosos intercaiados con capas
de arcilla lacustre; el espesor de estas es variable enfre decenas de centimetros y pocos imetros.

El sistema de alertamiento sismico, debe ser considerado como prioritario en las zonas de lago y de
transicién (zonas 11 y i), ya gue en dichas zorias la respuesta de terreno es desfavorable para el
comportamiento de {as estructuras.

INSPECCION OCULAR

Sobre su requerimiento me permito informarle que personai de la Unidad Departamental de Andlisis de
Riesgo y Monitoreo de Emergencias, perteneciente a la Unidad de Gestion integral de Riesgos y
Proteccién Civil en {a Alcaldia de Coyoacan, se presentd al lugar de referencia a efecto de realizar Ia
inspeccion ocular, de conformidad a lo establecido en los articulos 19 fraccion Vill, 210, 211 y 212 de la LEY
DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO y demas
normatividad aplicable que permita prevenir o mitigar condiciones riesgosas, asi como, Instrumentos de la
Proteccion Civil o de Diagnostico, de Ia cual se desprefide el siguiente Informe:

x
Se realizd una visita al Mercado Artesanal Mexicano no 25, el cual se {rata de un inmueble que consta de
planta baja y planta aita, construido a base de estructura metalica, losacero de enirepiso y velarias en el
nivel superior.

Prolongacion Viaducto Tialpan S/N, Col. Ejide Viejo de Santa Ursula, C.P. 04880
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Se observaron deficiencias en e interior v exterior del inmueble, en la entrada principal alin se conserva
un elemento arboreo e cual se encuentra en riesgo y para ef cual ya se emitié un Dictamen Técnico de
Riesgo en Materia de Gestidn Integral de Riesgos y Proteccién Civil, con numero de oficio
ALCIDPC/0062/2020 (anexo). También en el pasilio de acceso se encuentran unas mamparas, de las
cuales no se pudo apreciar si estan en funcionamiento, ya que se observan faltas de mantenimiento,
aunado a esto, alin conservan luces navidefas, las cuales generan un uso

£l punto de reunion no esta sefalizado de manera correcta y el tipo de pintura empleada para su
elaboracion no es antiderrapante, los elementos arbéreos encontrados en el pasillo de acceso requieren
de una poda para evitar que e! peso sobre sus ramas cause algun desprendimiento de las mismas, asi
como sus hojas generan tapohamientos en los desaglies de las velarias.

Al interior del mercado se observan los pasilios reducidos, debide a que los puestos no han respetado la
superficie marcada en su cedula de empadronamiento, saliéndose de las zonas marcadas que les fueron
asignadas, provocando obstrucciones en las rutas de evacuacion y ¢! libre transito.

Se percibe un alto riesgo en la instalacién eféctrica ya que se observaron distintos cables y contactos a la
intemperie, en muchos casos se sobre carga la corriente eléctrica, se desconoce si hay una buena
nivelacion de cargas eléctricas.

Muchos puestos y/o locales que tienen productos flamables no cuentan con extintores ni con protocolos
de actuacién para una emergencia, asi como se observd en el Mercado la ausencia de equipos de
prevencién y proteccion contra incendio, ademas de que alguncs puestos tienen inciensos encendidos en
espacios cerrados y reducidos.

Hay falta de colocacion de sefializaciones, extintores y las rutas de evacuacion no estdn bien definidas ni
despejadas.

La velaria se ve falta de mantenimiento, notandose gue ya ha sido parchada en ciertos puntoes, en otros le
han colgado lonas para tapar ei sol, desconociéndose si su estructura estd disefiada para soportar peso
adicional.

DICTAMEN TECNICO

Dadas las circunstancias observadas gn que s€ encuentra el inmueble, se considera un nivel de RIESGO
ALTO MITIGABLE, en consideracidn con la FALTA DE MANTENIMIENTO preventivo y correctivo, asi
como, a la scbre carga de la instalacion eilécirica y el Uso de multicontactes, aunado a los pasillos reducidos
¥ ia ausencia de seflalizaciones y medidas de prevencién en caso de emergencias.

Todo lo anterior se debera atender con las siguientes recomendaciones a efecto de prevenir, mitigar y
evitar futuros dafos y/o accidentes. e

RECOMENDACIONES

1. Proceder a la brevedad posible a realizar el retiro del elemento arb6reo en el acceso del mercado,
para coit elio, evitar dafios a los transelntes y al interior del inmueble, ast comp, la poda de todos
los elementos arboreos.

Prolongacitn Viaducto Tlalpan S/N, Col. Ejide Viejo de Santa Ursula, C.P. 04980 :
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Obtener a la brevedad una Constancia de Seguridad de Instalaciones, a través de Corresponsable
de Seguridad en Instalaciones (CSi).

Lievar a cabo la reestructuracion de ta instalacion eléctrica para renivelar las cargas de acuerdo a
lo que recomiende el Corresponsable de Seguridad en Instalaciones (CS) y retirar el uso de
multicontactos.

Aplicar de forma inmediata un mantenimiento preventivo y/o corrective a todo el inmueble, asi
como, a sus instalaciones de gas, hidraulicas y sanitarias, con la correspondiente identificacion de
color.

Llevar a cabo un mantenimiento integral de la velaria, cambiando las fonas deterioradas y
retirando cualquier peso adicional al disefio original.

Ubicar los equipos de prevencion y proteccion conira incendios tomando como referencia la norma
NOM-002-STPS-2010.

Colocar la sefializacion tomando como referencia la norma NOM-003-SEGOB/2002.

Colocacion correcta de los contenedores de basura, evitando obstruir pasillos.

Despejar salidas y pasilios de objetos y enceres que obstruyan el libre transito ante cualquier
contingencia ;

Actualizacién del padron y sefialar de manera adecuada la balizacion de los puestos.

Colocar citan antiderrapante en todas las escaleras del mercado.

Realizar 1a debida separacion de residuos organicos e inorganieos.

Marcar con la pintura adecuada los puntos de reunion.
Deberan contar con botiquin adecuado tomando como referencia la norma NOM-030-STPS-2009.

Realizar una limpieza general del inmueble con el proposito de mantener despejadas las rutas de
acceso y evacuacion.

Evitar el uso de inciensos al interior del inmueble debido a que se trata de un lugar cerrado.

La administracién debera de establecer protocolos de actuacion en caso de emergencias de
acuerdo al giro, cantidad y tipo de poblacién.

FUNDAMENTO LEGAL APLICABLE

{EY DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO

Articulo 18. Son atribuciones de las Unidades de Gestién Integral de Riesgos y Proteccidn Civil de las
Alcaldias, en el ambito de sus respectivas competencias, las siguientes:

Prolongacitn Viaducto Tialpan $/N, Col. Ejido Viejo de Santa Ursula, C.P. 04980
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VIIL. Realizar opiniones y/o dictamenes de Riesgo en los términos de esta Ley y su Regiamento

Articuto 210. Cuando la Secretaria o Alcaldia adviertan, previo dictamen u opinién técnica, que alguna
propiedad privada representa un Riesgo en materia de Proteccion Civil, requeriran al propietario,
administrador o poseedor del bien que genere el Riesgo, que realice las obras de Mitigacion que resulten
necesarias. Dicho requerimiento debera realizarse en los términos establecidos por el procedimiento que
para tal efecto debera contemplarse en el Reglamento de la presente Ley.

Articulo 211. Las personas propietarias, administradoras, poseedoras del bien que genere Riesgo,
astaran obligados a ejecutar las obras de Mitigacién necesarias para evitar dafios a la poblacién, sus
bienes o entorno, asi como aguellas necesarias para impedir el acceso al sitio riesgoso.

Articulo 212. Una vez concluidas las obras de Mitigacién en materia de Proteccidn Civil, la persona
propietaria, administradora, o poseedora dara aviso de terminacién a la autoridad que haya ordenado los
trabajos, la cual revisara la ejecucion de los mismos pudiendo, en su caso, ordenar su modificacion o
correccidn.

Sin otro particular, le envio un cordial saiudo.

Atentamente

— o7 ’

DIREGTOR DE PROTECGION CIVIL !/
EN LA ALCALDIA DE COYEAC N/

SO

LIC. ANTONIO LEMYS
A I;aiﬁe de Coyoacan

C.C.P. MANUEL NEGRETE ARIAS. Alcal
CG‘NTRERAS. Director General de Gobierno y Asuntos Juridicos

EDGAR MANUEL GON
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Ciudad de Mexico, a 21 de julio de 2020
AL CIDPCI0590/2020

ASUNTO: DICTAMEN TECNICO DE RIESGO
EN MATERIA DE GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL.
MANUEL NEGRETE ARIAS
ALCALDE DE COYOACAN
PRESENTE:

ANTECEDENTES

En relacién a las condicionas del Mercado Artesanal Mexicano ubicado en 2 calie de Felipe Carrillo Puerto
No. 25, Col. Villa Coyoacan, Alcaldia de Coyoacan, es importarnte sefialar que se han llevado a cabo visitas
con anferioridad en no meros de dos ocasiones, emitiendo los Dictamenes Técnicos de Riesgo en Materia
de Gestion integral de Riesgos y Proteccion Civil ALC/DPC/0160/2019 vy ALC/DRPC/0062/2020,
correspondiente sobre las condiciones de seguridad del inmueble antes citado.

De manera reiterativa en dicho inmueble se han detectade e informado oportunamente una serie de riesgos
que representan vulnerabilidad a la poblacion fija y flotante que visita este establecimiento, dentro de las
cuales estan; deficiencias en lz instalacion eléctrica, el uso desmedido de multicontactos con un alto riesgo
de sobre carga que puede propiciar un corto circuito, extintores despresurizados, falta de sefializacion
fotoluminiscente, pasillos reducidos debido a que los puestos no han respetado la superficie marcada, asf
como, un aito deterioro en la velarla por uso y transcurso del tiempo que pudiera propiciar un colapso y
filtracion de lluvia que puede desencadenar en un incendio a causa de un corto eléctrico, ya que las mismas
han perdido tension, tienen rasgaduras y/o agujeros y obstruccion de sus desaglies por la hojarasca,
provocando con esto {a acumulacion de agua ocasionando mayor peso para la misma, io que sumado al
deteriore de ias mantas, ocasiono que $& cayefa una seccidn de la velaria en dias resientes.

Debido a lo anterior nuevamente se presents personal de la Unidad Departamental de Analisis de Riesgo
y Monitoreo de Emergencias, perteneciente a la Unidad de Gestién Integral de Riesgos y Proteccion
Civil en la Alcaldia de Coyoacan, se presentd en ia ubicacién antes menciornada, a efecto de que en
términos de lo establecido en los articulos 19 fraccion VI, 87, 210, 211 y 212 de la LEY PE GESTION
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO y demas normatividad
aplicable que permita prevenir o mitigar condiciones riesgosas, asi como, Instrumentos de la Proteccién Givil
o de Diagnostico, de la cual se desprende el siguiente Informe

»

DATOS GENERALES
UBICACION GEOTECNICA Y SiSMICA

De conformidad en lo dispuesto en el articulo 170 del capitulo VIII del reglamento y con las figuras 2.1 y
1.1 de las normas técnicas complementarias para disefio y construccién de cimentaciones y disefio por
sismos, respectivamente, la estructura se encuentra en la ZONA It DE TRANSICION cuyas
caracieristicas se definen:

ZONA il. TRANSICION, en ia que los depdsitos profundos se encuentran a 20 m de profundidad, ©
menos y que esta constituida predominantemente por estratos arenosos y limos arenosos intercalados
con capas de arcilla lacustre; el espesor de estas es variable entre decenas de centimetros y pocos
metros.
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Es importante sefialar que el Atlas de Riesgo de la CDMX indica que en este tipo de establecimientos el
sistema de alertamiento sismico con sonorizacién, amplificador o bocinas que asi lo prevean, debe ser
considerado como prioritario, ya que se ubica en las zonas de lago y de transicién (zonas !l y lil), y que en
dichas zonas la respuesta de terreno es desfavorable para el comportamiento de las estructuras.

INSPECCION OCULAR

Al constituirse personal de la Direccién a mi cargo en el domicilio citado, se observé un inmueble de
planta baja y planta alta, construido a base de estructura metélica, losacero de entrepiso y velarias en el
nivel superior. Dicho inmueble, se encuenfra funcionando como mercado aproximadamente desde hace
10 afios y aloja en su interior a 463 artesanos de acuerdo al dato proporcionado por el administrador del

mismao.

En cuanto a los riesgos identificados se describen {os siguientes:

GENERALES

Existe un riesgo inminente de generarse un corto circuito y eventual incendio por lluvias y el uso
irresponsable, asi como, las condiciones actuales en las que se encuentran las instalaciones
eléctricas, aunado a un colapso de la velaria que pueden generar pérdida de vidas humanas.

Adicionalmente NO cuenta con programa general de mantenimiento, bitdcoras de mantenimiento
preventivo y correctivo, Dictamen de Instalaciones Eléctricas, Sistema de Alertamiento Sismico,
detectores de humo, balizamiento en areas de trabajo, sefalizacién fotoluminiscente e identificacion de
brigadistas, entre otros aspectos que permiten ia prevencién de riesgo.

EXTERNOS

1) En la entrada principal ain se conserva el tronco de un elemento arbéreo que se encuentra en
riesgo v para el cual ya se emitié un Dictamen Técnico de Riesgo en Materia de Gestion Integral
de Riesgos y Proteccion Civil, con niimero de oficio ALC/DPC/0062/2020.

2) Los sujetos arbéreos encontrados en el pasillo de acceso requieren de una poda para evitar que el
peso sobre sus ramas cause alglin desprendimiento de fas mismas, asi como sus hojas generan
taponamientos en los desagles de las velarias.

3) en el pasillo de acceso se encuentran unas mamparas, de las cuale$ no se pudo apreciar si estan
en funcionamiento, ya que se observan faltas de mantenimiento, las cuales pueden generar un
uso energia eléctrica mayor.

INTERNOS

1) Se observan los pasillos reducidos, debido a que los puestos no han respetado la superficie
marcada en su cedula de empadronamiento, saliéndose de las zonas marcadas que les fueron
asignadas, provocando obstrucciones en las rutas de evacuacion y el libre transito.

2) Se percibe un alto riesgo en la instalacién eléctrica ya que se observaron distintos cables y
contactos a la intemperie, en muchos casos se sobre carga la corriente eléctrica, se desconoce si
hay una buena nivelacion de cargas eléctricas.

Prolongacién Viaducto Tlalpan $/N, Col. Ejido Viejo de Santa Ursula, C.P. 04980
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Muchos puestos yfo locales que tienen productos flamables no cuentan con extintores ni con
protocolos de actuacion para una emergencia, asi como se observé en el Mercado 1a ausencia de
equipos de prevencion y proteccion contra incendio, ademas de que algunos puestos tienen
inciensos encendidos en espacios cerrados y reducidos.

Hay falta de colocacion de sefializaciones, extintores, rutas de evacuacién que no estan definidas
y $e encuentran obstruidas para una libre evacuacion.

Se observa una falta de mantenimiento mayor a la velaria, identificandose perforaciones,
reparaciones, rasgaduras, desprendimientos, resequedad, perdida de tension en algunos puntos,
afectaciones por acumulacion de agua y conductos de drenaje de agua pluvial tapados, es de
mencionar que se encontraron lonas para proteccion de la luz solar soportadas de la velaria,
desconociéndose si su estructura esta disefiada para soportar peso adicional.

Falta de mantenimiento de la velaria para vigilar la sujecion de la misma ya que debido a la
acumulacion de agua causada por Ila saturacion y taponamiento del desagle por la hojarasca de
los elementos arbéreos se ha producido desprendimiento de las misma.

DICTAMEN TECNICO

Dadas las circunstancias observadas en que se encuentra el inmuebie, se considera un nivel de RIESGO
ALTO INMINENTE MITIGABLE, en consideracién con la FALTA DE MANTENIMIENTO preventivo y
correctivo de la velaria, teniendo en cuenta la temporada de lluvias, as/ como, a la sobre carga de la
instalacion eléctrica por el uso de extensiones y multicontactos, aunado a los pasiilos reducidos y ia
ausencia de balizacién y medidas de prevencién en caso de emergencias.

Todo io anterior se debera atender con las siguientes recomendaciones a efecto de prevenir, mitigar y
evitar futuros dafios y/o accidentes.

RECOMENDACIONES

Debera llevarse a cabo la desocupacién inmediata del inmueble para la implementacion de
medidas totales que deberan ejecutarse inmediatamente para llevar a cabo las acciones de
prevenci6n y mitigacion de riesgos en materia de Gestion integral de Riesgos y Proteccion
Civil, para lo cual sera necesario desalojar el inmueble y no continuar poniendo en riesgo {a
vida de la poblacion fija (locatarios) y variables, asi como la mercancia. 7

Realizar mantenimiento preventivo de los sujetos arbdreos del inmueble y colindantes a él, asi
como, el retiro total de la palmera que se encuentra en el acceso principal. :

Tramitar la Constancia de Seguridad Estructural por parte de un Director Responsable de Obra o
un Corresponsable en Seguridad Estructural, y en caso de requerirse, lievar a cabo ios trabajos de
reforzamiento recomendados por el mismo.

Contar con dictamen, responsiva y diagrama unifilar de Instalaciones electricas, documentos que
deberan de ser firmados por el responsable o corresponsable de la instalacion eléctrica del
inmueble, de acuerdo a la Norma Cficial Mexicana NOM-029-STPS-2011, NOM-001-SEDE-2005,
Instalaciones Eléctricas.

Prolongacién Viaducto Tlalpan $/N, Col. Ejido Viejo de Santa Ursula, C.P. 04980
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5 En su caso llevar a cabo las medidas correctivas sefialadas por el responsable o corresponsable
de la instalacion eléctrica del inmueble, ya que es el principal riesgo potencial.

6. Reducir el uso de multicontactos y extensiones y en su ¢aso gue cumplan con garantia del
fabricante.

7. Realizar un programa de desazolve,

8. Sefalizar a través de codigo de colores conforme a la norma oficial vigente NOM- 026- STPS para
la identificacion de las tuberias,

Codigo de colores para tuberias y fluidos
« Tuberia de agua potable {verde),
» Tuberia de aguas pluviales (negro),
» Tuberia de gas (amarilla),
s Tuberia de luz (aluminic)

9. Debera contar con un programa de fumigacion para evitar la presencia de fauna nociva de
acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-093SSA1-1994, Bienes y Servicios, Practicas de
Higiene y Sanidad en la Preparacion de Alimentos.

10. Elaborar un Programa General de Mantenimiento implementando bitacoras de mantenimiento
preventivo y/o correctivo del inmueble, asi como, de sus instalaciones de gas, hidraulicas y
sanitarias.

11. Llevar a cabo un mantenimiento integral de la velaria, cambiando las lonas deterioradas y
retirando cualquier peso adicional al disefioc original.

12, Ubicar ios equipos de prevencion y proteccion contra incendios tomando como referencia la norma
NOM-002-STPS-2010, debidamente colocado a una aitura de hasta 1.50 metros de piso a techo,
de igual manera debera estar sefializado en un lugar visible y accesible, y contar con carta
responsiva y factura.

13. Se deberd colocar la sefializacion de proteccién civil, (rutas de evacuacion, salidas de
emergencia, placas de que hacer en caso de sismo e incendio, gxtintores, puntos de reunidn,
sistemas de alarma, botiquin de primeros auxilios, etc.) como referencia la norma NOM-003-
SEGOB/2002.

14. Despejar salidas y pasilios de objetos y enseres que obstruyan el libre transito ante cualquuer '
contingencia.

15. Colocar cinta antiderrapante en las escaleras, entradas y salidas del mercado.

16. Se deberan de colocar detectores de humo.

17. Debera contar con sistema de alertamiento manual por local para cualquier emergencia.
(SILBATO) y contar con un codigo de colores para cualquier evento programado y no programade
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(rojo conato de incendio, blanco primeros auxilios, naranja evacuacién, ambar robo, negro
artefacto explosivo, verde repliegue, café manifestacion)

18. Realizar |a debida separacion de residuos organicos e inorganicos y residuos grasosos, en botes
de basura debidamente rotutados dentro de ios mismos contar con boisa y tapa adecuada

19. Los oferentes deberan de contar con al menos un boliquin de primeros auxilios adecuado por
nivel, tomando como referencia la norma NOM-020-STPS-2009.

20. Debera de contar los teléfonos de los servicios de emergencia de la demarcacion.

21. Colocacién correcta de los contenedores de basura, evitando obstruir pasillos.

L0

22. Actualizacién del padron y sefalar de manera adecuada |a balizacion de los puestos.
23. No hacer uso de inciensos al interior def inmueble debido a que se trata de un iugar cerrado.

24. Hacer recorrido de validacion de las condiciones de seguridad en materia de Gestién Integral de
Riesgos y Proteccion Civil previo a su apertura.

25. Dar cumplimiento en materia de SARS-CoV2 y el registro correspondiente ante las autoridades.
FUNDAMENTO LEGAL APLICABLE
LEY DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO

Articulo 19. Son atribuciones de las Unidades de Gestion Integral de Riesgos y Proteccién Civil de las
Alcaldias, en el Ambita de sus respectivas competencias, ias siguientes:

VI, Realizar opiniones y/o dictdmenes de Riesgo en los iérminos de esta Ley y su Reglamento

Articulo 97. La Secretaria y las Unidades de Gestién Integral de Riesgos y Proteccion Civil de las
Alcaldias elaboraran por si o a peticion de parte dictdmenes u opiniones técnicas de Riesgo en la materia.

En los casos de seguridad estructural, dichos dictamenes u opiniones técnicas de Riesgo seran
elaborados por el instituto para la Seguridad de las Construcciones de lg Ciudad de Mexico o por las
direcciones de obras de las Alcaldias. Las observaciones gue se realicen seran de cumplimiento
obligaterio y debera informarse al solicitante.

Articulo 210. Cuando Ia Secretaria o Alcaldia adviertan, previo dictamen u opinién técnica, gue alguna
propiedad privada representa un Riesgo en materia de Proteccién Civil, requeriran al propietario,
administrador o poseedor del bien que genere el Riesgo, que realice las obras de Mitigacion que resuiten
necesarias. Dicho requerimiento debera realizarse en los {&rminos establecidos por el procedimiento que
para ial efecto debera contemplarse en el Reglamenio de la presente Ley.

Articuto 211. Las personas propietarias, administradoras, poseedoras del bien gue genere Riesgo,
estaran obligados a ejecutar las obras de Mitigacién necesarias para evitar dafios a la poblacion, sus
bienes o entorno, asi como aquellas necasarias para impedir el acceso al sitio riesgoso.

Articulo 212. Una vez concluidas las obras de Mitigacién en materia de Proteccion Civil, la persona
propietaria, administradora, o poseedora dara aviso de terminacion a la autoridad que haya ordenado los
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trabajos, la cual revisara la ejecucion de los mismos pudiendo, en su caso, ordenar su modificacion o
correccion.

Disposiciones aplicables en materia de Seguridad Sanitaria y protocolos de COVID-19.
Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Atentamente

DIRECTO
ENLA LDi

!

Para su Atencitn.
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Ciudad de México, a 10 de febrero de 2020
ALC/DPC0161/2020

ASUNTO: DICTAMEN TECNICO DE RIESGO
EN MATERIA DE GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL..
JUAN ANTONIO SANDOVAL AGUIRRE
SUBDIRECTOR DE MERCADOS Y VIA PUBLICA
RESPECTO AL MERCADQ DE COYOACAN
IGNACIO ALLENDE S/N, COL. DEL CARMEN
PRESENTE:

A efecto de prevenir y mitigar riesgos en el Mercado de Coyoacan, se llevo a cabo un recorrido de sus
instalaciones con el fin de procurar la integridad de los visitantes y locatarios, por lo cual se deriva el
presente dictamen.

DATOS GENERALES
UBICACION GEOTECNICA Y SISMICA

De conformidad en lo dispuesto en el articulo 170 del cgpitulo Vi del regiamento y con las figuras 2.1y
1.1 de las normas técnicas complementarias para disefio y construccion de cimentaciones y disefic por
sismos, respectivamente, la estructura se encuentra en la ZONA I DE TRANSICION cuyas
caracteristicas se definen:

ZONA il. TRANSICION, en la que los depdsitos profundos se encuentran a 20 m de profundidad, 0 menos
y aue estéd constittida predominantemente por estratos arenosos y limos arenosos intercalados con capas
de arcilia lacustre; el espesor de estas es variable entre decenas de centimetros y pocos metros.

El sistemna de alertamiento sismico, debe ser considerado como pricritario en 1as zonas de lago vy de
transicion (zonas il y I, ya que en dichas zonas la respuesta de terreno es desfavorablie para el

comportamiento de las estructuras.
INSPECCION OCULAR

Sobre su requerimiento me permito informarie que personal de la Unidad Departamental de Analisis de
Riesgo vy Monitoreo de Emergencias, perteneciente a la Unidad de Gestion Integral de Riesgos ¥
Proteccion Civil en la Alcaldia de Coyoacan, se presentd al lugar de referencia a efecto de realizar la
inspeccion ocular, de conformidad a lo establecido en los articulos 19 fraccion VIl 97, 210, 211 y 212 de la
LEY DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CiVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO v
demas normatividad aplicable que permita prevenir o mitigar condiciones riesgosas, asi como, instrumentos
de la Proteccién Civil o de Diagnostico, de la cual se desprende el siguiente Informe:

Se realizd una visita al Mercado de Coyoacan, el cual cuenta con dos niveles, tiene casi 100 afios de
antigliedad y cuenta con puestos de comida, indumentaria, arte y recuerdos, entre otros.

Se pudieron apreciaron deficiencias en el exerior e interior del inmueble, en la entrada principal se
observan enceres que obstruyen los pasillos y rutas de evacuacién, los elementos arboreos requieren un
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mantenimiento ya que sus ramas y hojas podrian tapar coladeras y ocasionar inundaciones. £n las
banquetas se encuentran motos y bicicletas asi como demas articulos que entorpecen &l libre transito.

£n el interior del inmueble se aprecia que no cuentan con sefializacién adecuada ni extintores dentro de
los gabinetes, los que se encontraron requerian mantenimiento.

Las laminas y domos del inmueble presentan una faita de mantenimiento preventivo y/o correctivo, nos
refiere el administrador que hay quejas de goteras. Muchos locales no respetan su debida delimitacion de
que les corresponde, colocando enceres y productos flamabies, los cuales no cuentan con extintores ni
botiquines.

Se percibe un alto riesgo en la instalacion eléctrica ya que se observaron distintos calibres de cables uso
de multicontactos y en muchos casos se sobre carga la corriente eléctrica, se desconoce si hay una
buena nivelacidon de cargas eléctricas.

Las rampas y los puntos de reunién no cuentan con una pintura antiderrapante, lo cual no genera
adnerencia y pueden ocasionarse accidentes, aunado a esto, se encontraron varios registros sin tapa.

En locales de giro de duiceria se aprecia que las vitrinas no respetan su delimitacion correcta, generando
que se obstruyan los pasillos y a su vez las rutas de evacuacion.

Se aprecian trabajos de remodelacion en un patio, nos comenta el administrador que serd un espacio
destinado al uso exclusivo de motos, bicicletas, triciclos etc.

En el area de comida se pueden observar que los locales no cuentan con frampas de grasa y requieren
de una constante fumigacion ya que se pudo percibir en varios la presencia de insectos y demasiado
cochambre en sus paredes.

Se pudo apreciar la presencia de un local con giro de bebidas alcohdlicas en el interior del mercado, este
estaba vendiendo en el turno del medio dia sus productos.

DICTAMEN TECNICO

Dadas las circunstancias observadas en que se encuentra el inmueble, se considera un nivel de RIESGO
ALTO MITIGABLE, en consideracién con la FALTA DE MANTENIMIENTO preventivo y correctivo, asi
como, a la sobre carga de la instalacion eléctrica y el uso de muilticontactos, aunado a los pasillos reducidos
y la ausencia de sefializaciones y medidas de prevencion en caso de emergencias, aunado a esto, por la
antigiiedad del inmueble se requiere una Constancia de Seguridad Estructural emitida por un Director
Responsable de Obra o un Corresponsable en Seguridad Estructural.

Todo lo anterior se debera atender con las siguientes recomendaciones a efecto de prevenir, mitigar y
evitar futuros dafos y/o accidentes.

RECOMENDACIONES

1. Solicitar una Constancia de Seguridad Estructural por parte de un Director Responsable de Obra
o un Corresponsable en Seguridad Estructural, en caso de requerirse, llevar a cabo los trabajos de
reforzamiento recomendados.
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2. Obtener a la brevedad una Constancia de Seguridad de instalaciones, a través de Corresponsable
de Seguridad en Instalaciones (CSI).

3. Llevar a cabo la reestructuracion de ia instalacion eléctrica para renivelar las cargas de acuerdo a
lo que recomiende el Corresponsable de Seguridad en instalaciones (CSI) y retirar el uso de
multicontactos.

4. Apiicar de forma inmediata un mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo el inmueble, asi
como, a sus instalaciones de gas, hidraulicas y sanitarias, con ia correspondiente identificacién de
color.

5. Ubicar los equipos de prevencién y proteccidén contra incendios tomando como referencia la norma
NOM-002-STPS-2010.

6. Colocar ia sefializacién tomando como referencia ta norma NOM-003-SEGOB/2002.

7. Despejar salidas y pasillos de objetos y enceres que obstruyan el libre transito ante cualquier
contingencia '

8. Actualizacion del padron y respetar de manera adecuada la balizacion de los puestos.

9. Colocar citan antiderrapante en todas las escaleras del mercado.

10. Realizar la debida separacién de residuos organicos e inorganicos.

11. Marcar con la pintura adecuada los puntos de reunidn.
12. Deberan contar con botiquin adecuado tomando como referencia la norma NOM-030-STPS-2009.

13. Realizar una limpieza general del inmueble con el propositc de mantener despejadas las rutas de
acceso y evacuacion,

14. La administracion debera de establecer protocolos de actuacion en caso de emergencias de
acuerdo al giro, cantidad y tipo de poblacidn.

FUNDAMENTO LEGAL APLICABLE
LEY DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO

Articulo 19. Son atribuciones de las Unidades de Gestién Integral de Riesgos y Protecciéon Civil de las
Alcaldias, en el ambiio de sus respectivas competencias, las siguientes: 1

Vili. Realizar opiniones y/o dictAmenes de Riesgo en los términos de esta Ley y su Reglamento.

Articulo 97. La Secretaria v las Unidades de Gestién Integral de Riesgos y Proteccion Civil de las
Alcaldias elaboraran por si ¢ a peticion de parte dictdmenes u opinicnes técnicas de Riesgo en la materia.
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En los casos de seguridad estructural, dichos dictdmenes u opiniones técnicas de Riesgo seran
elaborados por el Instituto para fa Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México o por las
direcciones de obras de las Alcaldias. Las observaciones que se realicen serdn de cumplimiento
obligatorio y deberd informarse al solicitante.

Articulo 216. Cuando 1a Secretaria o Alcaldia adviertan, previo dictamen u opinién tecnica, que alguna
propiedad privada representa un Riesgo en materia de Proteccion Civil, requeriran al propietario,
administrador o poseedor del bien que genere el Riesgo, que realice las obras de Mitigacion que resulien
necesarias. Dicho requerimiento debera realizarse en los términos establecidos por el procedimiento que
para tal efecto debera contemplarse en el Reglamento de la presente Ley.

Articulo 211. Las personas propietarias, administradoras, poseedoras del bien que genere Riesgo,
estaran obligados a ejecutar las obras de Mitigacién necesarias para evitar dafios a la poblacion, sus
bienes o entorno, asi como aquellas necesarias para impedir el acceso al sitio riesgoso.

Articulo 212. Una vez concluidas ias obras de Mitigacién en materia de Proteccidn Civil, la persona
propietaria, administradora, o poseedora daré aviso de terminacion a la autoridad que haya ordenado los
trabajos, 1a cual revisara la ejecucién de los mismos pudiendo, en su caso, ordenar su modificacion o
correccion.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Atentamente

-

DIRECTOR DE RRQTECCION CIVIL
EN LA ALCALDJA DE COYOACAN. |
R ~ \ -
N

. -~ ) [ "
v

LIC. ANTOMIG CEMUS CABRERA

4 /
C.C.P. MANUELNEGRETE ARIAS. Afcaide de Coyoacdn
EDGAR MANUEL GONZALEZ CONTRERAS. Director General de Gobiemo y Asuntes Juridicos
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